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i.@Po apibrdioimas

i. i"^i... i".r"ii.ii" {pagal sienq med2iagas) Miirinis:

2.2. aukstq skaidius: 4:

2.1. statybos metai: 19781

2-4. namo energinio naud,rngutno Klase: u' l<G'}132-1229' 2Ol I Geguzes 2? d :

2.5. uzstaMas Plotas ( m'l 416'54:

i.i. il*"i"'itii*" ;mes sklvpo plotas tm'z): nepriskina i

J. Pasrinditriai namo techniniai rodikliti
lentele

Mato vnt.
Ililcs Nr-

3 4 5
I 2

20
3.t.1. purq sKd!'u5

1060.5
3.t.2. purq n urrLEcs'r vtv@ . .

namo o€gwenamosios paskrrt'es pararp{ 0

0
3.1.4.

namo oeg)'venamosios pask'rnes pararpq

1060,5
.t.1.5. ffi Angokasdiai: 14837 n1zt014,629
3.2.1.

wnk t,27

lsilininas: i m
fasadiniq sienq Silunos Perdavmo

183.24
3.2.3. w/n"K 1,6
3.2.4. cokolro srlumos peroavnru

378.67
1.3.r. stogo qaogus prus

stogo silumos perdavino koeficientas 0,85
3.3.?..

68
3.4.1. purq 

'r 
sLq p44Pq idi6Y '*:-,-. ::'r

skaieius langq, pakeistq i mazesnro srrumos

.ralaidumo lansus
54

3.4.1.1
t62.56

3.4.2. buN lr (ulpat4p" ro''Bq Pivt€ "ra'
132,44

3.4.2.r.
piotas langq, pakeisiq i mazesruo srrumos

Dralaidumo laneus
20

3.4.3.
skailius butq ir kitq patalpq balkonq (rooztJtu

duru. iS iu;
l4

3.4.3.1
skaidius durq, pakeistq i maz€smo srrumos

rralaidnmo d ns 
--



pr"a;b"t,it.kEpu*b?b"-lk".,toAzi jo-
4

1

33,6
3.4.4.

23,52
3.4.4.1.

plotas durq, pakeistq I mazesnro sltumos

32
3.4.5.

skaidius b€ndrojo naudoJjmo pataipq
- -i-.:-:,. -i^r, i.Li \ lqndr ii nr'

0
3.-1.5.1

skaiaius langq, pakeistq i mazesruo s umos

pralaidumo bendojo naudojimo patalpq
,^:.r:.n' ;dnl ir ld \

32,08
3.4.6.

pLot2s bendrojo nadojimo patalpq {Larpltnrq'

0
3.4.6.1

ploras langq, pakeistq !mazesmo s umos

i]"]algll"=1d",J...,"*dojimo 
patalptl

;'
4

3.4.1.
3.4.8.

le+r4g!l:lH+++:# 9.68

la-uko dur,t, pakeistq imaiesnio siturnosg$%r 4,84
1.4.8.1

178,67
3.5.1

w/mrK 0,71
3.5.2.

r[sio perdangos Silumos Perdavlmo
koeficientas

; 
Paskinies (Prekybos'

4. Namo konstrukcijq ir inZineri q sistemq fizincs-technines b[kl6s ivertinimas
2 lentele

st€bimus itrokimus ir plysius ma44i, kad i konsfukciju

vidq patenlcnti dregme ardo fasado sienq stluktfrq,

lormuojasi grybeliner kilmes demes nlen\)vrnami

;ilumos Derda!imo procesai ViiJurine sreDor /ona po

resandariai uZskardinimais intens]'viai veikiama

dregmes, susidarantys nuEkejimai ardo konsiukcljas

Pasiato sienu konsfukciios fizine blkle ir lilumines

varzos lveis netenkina STR 2 01 01(6):2008 ',Esninis
statinio ;ikalavinas Energjjos taupvmas ir Silunos

ilsaugojimas" ir STR 20501:2005 ,,Pastat't attvafl-l

ilffisilifr=;ttuL'e bloga Per arimiausius

kelerius metus btrtina remontuoti Pagal atitvaruose
(fasadiDes)

p*--tuto pumat t it nuog.inaos uftte bloga' Per

,rtimiausius keledus metus biitina remontuoti Stebimi

itriikimai. aDdailinis tinkas apfupejg, matyti, kad i
ironsmr-kcijq ridu palenkanti ddgme ardo struklula'

fomuoia.i grybelines killles detnes Bllnas nuog/rndos

atstat\"mas. Pastato sienq biiklC ir Silunines varzos lygrs

neten'tina Srn 2.01 01(6):2008 ,'Esminis statinio

reikalavinas. Energijos taupvmas ir Iihtmos

issaugojimas" ir STR 20501:2005 ,fastatq atitvarq

pamatai ir
nuoglmdos



"*i*i-o it nuvedirno siitema nusidevejusi Kraltq

ap"kardinimai nenarkingr' Pasralo'togo lonstrulcrjo'

iline urr,r. i'.ilurnrnes rarzos l)gj" nererkina sTR

2.01.01(6,:2008 .1"mini, slalinio ..reikara!una\'
in.rrlio. ra,,pymr' ir silunos issaueojinas- ir sTR
j.os.-Oi,zoOS'..Pa'ldlq alir!arq silumine lechnila"

F.ii-lfiie utog" p.r animidu'ius kelerius melus

Ur'i* .."""'rJ'i Dansa nu'idevejusr' Lielaur

L*-t b,kG pt.'Iffi lancu )ra mediniais

,'J"";1. aJi" pli"i'', iprastikiniu: sandads Silumine'

"u.i*' "".te'."t*U"lu- 
sTR 2.01 01(6):2008'lsrdnis

statinio reikalavjmas. Energiios taupymas ir iilumos

isaugojirnas" ir STR 2.05.01:2005 ,fa$atq alitvarq

Btk"-rlfta*n 6".r,,k.iq bnkle pa redk inarna

St"b;lumo problemq nera Balkonu aiLsreliu plokiresbalkonq ar
lodzrlq
laikaniiosios
konsn1lkcijo

R!-o ptda,1gosbilG p"t*6".", neriltinta lskilimq
neuzfiksuota. Nesildome rusi ir glvenamas pa1aDas

sllrianti ptotste neatitinl€ sTR 2.01 01(6):2008

.-!.smin's $aLinio reikalavimas l-nergijos taup)mas u

irlumos issaugojima"- i' Sl R 2 05 01:2005 Paslaq

itvaru Silurnine tchnika" reikalaYl

i ,";t brtl"Tbga. L-e^l v* '"d'niais 
deformuotais

remi;, jie nesandarus nlk:* nuolarine

".r.""""rir";"., 
r"*" oro lnfilr'acija Silumines rallzo'

rene netenkra S fR 2.01 0l(6):)008 . L'minis sLalinio

reikalavimas. Energijos taupvnas ir dilumos

issaugojinas" n STR 20501:2005 ,,Pastatq attvarq

langai lr
lauko durys
Iaiptinese ir

naudojirno

individualiai reguiiuoti litd

iTitavmo sl'rema uut<te utoga MdgisEalrniai vam/d)nai

u7a[9, izoliacija sutrDnljusi, armafira fiisyje nesandari,

'usideveiusi. 
Baiansavimo regulisvimo arma ros nera

Brlrinas rnaqisnsliq ds)je demonra\imas bei nauju

irenginas. \earirinJk sfR ir HN reik'lJ\imu. nera

l;;;nd;ns-lstemo' bNe bloga rMagrstralinru

vamzdynq izoliacija susidevejusi' armal[ra r[syje

nesandari. BUtinas magistraliq riisyje d€montavimas bei

Dauju irengimas. Nearninka S fR iI HN reikalavimq nem

palimvbes individualiai reguliuoli {ildvq3.
V"na"'rLrelio 'lsemo' bukle palenkinama

Maqistralinjai varzdynq armattra vietomis nesandari'

SiGma susid€veiusi. Bltinas atskirq magistralill

elernentdnozq k;itimas. Neatitinka STR ir HN

sutnlniig. Butinas atskirq magistalirl elementq [syje
keitimas. Neatitinka STR ir IIN

Nuot.ku t"ii"ir." ''ue"* brkle paren-[ inama Kai kurie

magislrdlirliu varn7dlarq ru.)Je elemeDlai uTale'



veffi"t* brkl. bloga Kai k-ur ndturalios oro

haukos del uzsikimsuriq kanalq nera

Elektr;- 6,1.."ios i"zlrcrines sistemos brkle

5. Namo esamos paddties energinio naudingumo ivertinimas (sertifikavimas)

Siluminds energijos s4naudos pagal esam4 paddti (2010-2012 metai)
3 lentele

Malo \mt. Kiekis
Eiles Nr.

2

Skajciuojamosios namo silumrnes energUos

sanaudos paqal esamos padeties eDerglnlo
: ,.--.-^ ^^*.FL",^,r-^-""i. 1c viq^

3

lt t,02
5.1

ISiq:

Sildymui

kar<tam vandenrur ruosn

26a,96
5.1.l

42,06
5.1.2.

5.2. Pagrindines Silumos nuostoliq priezastys pagal narno. esamos p4:l],"-t,,":et*ti" naudingumo

s{rrtifikalo duomenis: vefirnant pa$alo 
"tt"tg"tinio 

naudingumo sefifikavimo rezultatus gallma

iO.ntint.roti, Ua didZiausi iilumos nuostoliaijuos vardinant maZtjimo tvarka susidaro per pastato

.i";;, il;t, ilginius iilumos tiltelius ir pastato stogq' Detaliau zr' pastato energetinio

naudingumo sertifikat4 
{omqir} reikalaumq

Nustat;a, kad pastate neuZtikrinama STR 1 12 05:2002 apibr'Ztq pastato.plrvt

visuma- Konkrediai netenkinamas energijos taupymo ii Silumos saugojimo reikalavimas Pagal

";ili;dt* 
teis6s aktus (STR 1.12.05;002), pastato naudotojas igauna pdevolg igyvendinti

;;;;;,i". 
-;;i;nes,' 

ivaraintas pastato energinio naudingumo sefiifikate' kudos bus

pateikiamos 6 skyriuje.

6. Nuoatomos iglaeDdinti namo lttraujioimo (modernizavimo) prielmo-nlj
-- 

-t 
pro1etlo lechnineje uzduo{lienu-ie nu-atya: skiningu variann' pal)ginimas nLrmalomos

priemones pateikiamos pagal variantus.
41 lentele amaull mo

Numatomi prienoniq techniniai-energiniai rodikliai*
lnvesticij os priemones

igyvendinimui _Itrl.
Nr.

Priemones pavadinimas



I Fasado sienq (taip Pat
ir cokolio) iiltinimas'

I iska;tant sienq

6.1.1 I (cokolio)

I konstrukcijos defektq

J 
paialinimq ir
nuogrindos suwarlqm4

.iorinednl$ojama sudetine ternoizoliacine sistema

ITSTSl. Defektq salinrmas Silumos perdarrmo

roeicientas ne didesnis traip 0.20 (w/(m2 K)'

Nuogrindos irenginas {45 n2)
ITSTS irengimas bei saDbes TurL antrKL sl K

2.01.10.2007 ..l50rines tinIuojamos \udetrnes

termoizoliacjnes sistemos", ugniaatsparumo,

qaisnnes saugos. atsparumo smugiams knus

iei-kalar imu. sienq \cokoliu ) iloliuojrniios'a\) bes

turi atitikti STR 2.05.0 I :2005 ,,Pastatq atitvanl
:iL,-i-; ia.IniL.'i! Lihrq leises aktus,

Kiekis - 1197,869 m?;

preliminai kaina - 185

lnvesticrjq suma -
221605,',]65 Lt

-ogo 

elenenq atrauj inimas' sutvarkymas'

aDsiltinimas. Lietaus vandens nuv€duno nuo

stoso sistemos sutvarbanas. Zaibosaugos

su;arkvmas. Apdailos darbai, susijq su prienones

igyveD;inmo baigtiniais darbais Sroeq

kon'rl.llkciioms le:dziara naudolr [r nu'kr]aa

ftarka sertifikuotus bei gaisrines saugos

reikalavinus atitiDkandius statybos produktus'

Silumos Derdd\ imo koeficientas ne didesnrs laip
o tt ,w/int Kr vadoraulis STR 2 05 02:2008

..5rariniq KoDstrukcijos srogai- StR 2 0{ 0|:)005

..Parraru atirrarq'ilumine Iechnika- Gai'rire'
,aueos Dagrindin'a;reil'ala!imdi-: C)\enamUq
nuJ, suiriine. saugos laisykle$ : sTR

2.02.0 i2004 ,,Gyvenamieji pasiarai". kitais

Kiekis - 378,67 m';
preliminari kaina - 245

Investicijq suma _ 92774,15

Lt
6.1.2

Stogo iiltinimas, taD
pat ii naujos dangos

ar naujo Slaitinio
$ogo irengimas
(ilsk)rus patalpq

pastogeje irengimq) tr

perdangos po vedtnama

Slaiiinio stogo Pastoge
Siltinimas

Kiekis " 4,84 m';
preliminari kaina - 932

Ltlm':'
lnvesticijq suma - 4510,88

Lt

6.1.3

Laiptinir+ lauko durq

keitimas, iskaitant
susiiusius apdailos

darbus, icjirno laiPtq
remonta ir prjtaikymE
neigaliqiq poreikiams

Laip.iniu. priqtJno prre sruk\lru Kamerq.rusu u<l

Dalekimo anI srogo durq irengimas/pakertrmas
nauiomis. su 5ilLrnos izoliacija Prieigqprie

dausiaoue'o namo jeii,aro dur u. liRo prilai'qma'

neieariuiu ooreiI i""ns .prendTiamas rndividual aj'

pag;l s;Daojo pore kr ir pageida!imq Vado\.auri'

..C1r enarnqiu oa'Laru gaisr Ine( sdugos raiqyl'ler"

STR 2.02.01.2004 ,,Gvvenamiejr pa$ataf . s I K

2 0l0l:200 | ,.S!ariniaj ;r rerilorijo, reikal"!imai
,-^-n, qr np6,li, raikmams" kitais teises aktars.

Kiekis - 62,16 m';
preliminari kajna - 450

LrJm"
Investicijq suma - 27972 Lt

I Butrl n kib] Patalpq
. , " langqKelllmas Io'" 

Imazesniosilurnos
I pralaidumo langus

Laneu Silumos perdavimo koencleno u (w/\@ N))

vert;;ri blti ne didesna kaip ],4 Lansr] staktos

profilio storis luri buti ne mazesnis kaip 70 rnm'

vadovautis sTR 2.05.0 I :2005 ,,Pastatrl atitvanl
<ilumine rechni-[ a-, S IR 2 02 0 |:200d C]\enamieii

Dasratai", sTR 2.05.20:2006 ,,Langai ir isonnes
l^::-^ :--^. f.ir"ic rPiaa. ,Lr'i(

Kiekis - 10,08 m';
preliminari kaina " 500

LVnr:;
Investiciiq suma - 5040 Lt

6.1.s

Butq ir kirq paralpq

langq ke itimas i
mazesnio Silumos
pralaidumo langus

Balkonu duru Silunos perdavrmo koerlcrento u
(W rn :K)) vene Ltxi bud re didesne k?ip l.4 Durq

.rdkos profilio slori< run buli ne maze'nis kaip 70

Vadovautis STR 2.05 01 :2005 ,,Pastaltl atiwarq
'ilumine lechtrikd-, sTR 2 0'01:2004 .Cytenam'eii
pasratai", sTR 2.05.2012006 ,,Langai ir ilorines

l-}an iai.ac iLrais

Invesriciiq suna - I181,416.1.6

Ventiliacijos ir
rekuperacijos sistemq
pervarlgmas, keitimas
ar irengimas

PatalDu vedinimo sistemos sutvarkymas, Kanarq

isvalimas (299 n.), isvadq sutYarkvmas Pagal STR

2.09.02:2005,.Sildymas, vedinimas ir orc

kondicionavimas", STR 2 02.0 1 :2004

^.^,--,-i-ii n.sr.rai" LirDqteisesaktus.

Invosticijq suma - 57265,38

LI

6.1.'7

Sil{b'rno ir karsto

vandens sistemq

petvarkymas ar

keitimas

Keidiami Sildymo ber Karsto vanoens srsEmq

masistaliniai vamzdynai naujais slr izoliacija (DN50

- 4;m. . i/ol;a.iios sroris 40 l'lrn D\40 - 7l 'I
izoliaciios'tori' lomm D\12_ 02 m. izolidcijos

storis 25 mm.). Sto\q apaelos€ Fengramas
balansavimo mazeas (i7 \a1t.) - automatiniai srauto



ribotuvai, vandens isleidimo bei dvi rutulines

sklende:. Prie kicl! ieno radiaroriau' jreDgramas

reeulra\ imo maTga: { D\i 15 68 \nr ) ilank\lrnro

nritarymo tennoitarinis venlrli"u gaha (ribos l6-

28 'C) bei radiatoriaus apvado susraunnmu-

Alriekami si"remo" pmplo\ imo bei balan'avimo

da'bai. L.anrr iildlmo priela;sai palielan'i rairau

Dritaikomi Dakitusiems patalpr+ Silumos porc oams'

ittletan; iistemos ualansavimo/praplovimo darbai

Vamzdvnai nesildomose patalpose izoliuojani
(izolia.'iio, vori" l0 ml"]. Lieki' 90 m ) Pagal STR

2.09.02)005 ..SrLdlmas, vedinrmas 1r oro

konilicioDavimas". kitq teises aktrl reikalavimus bei

Balkonu istikiininas, visq apsaugmU aprvaru

pak€itimas, balkonq aiksteliq sxstipriniras, apdailos

darbaj, susi.ig su priemones igvvendLlmo
baie.iniais darbdis Vado!aLrrjs..ulvenamqlu
pasiat gaisrines saugos taisykles", kitais teises

Pastaio elektros instaliacijos atnaujinima&&eitinas

Pagal STR 2 02 0I:2004 ,'Gvvenamieji pastatai"'

kitus teises aktus.

Pastato ialto vandens tiekimo rnagistraliU disvje

keitimas nauiomis (DN40 - 88 m , DN32 - 88 m )'
Pagal Sl R 2.07.01:200 r '.Vanderriekrs ir nuolelLl

salntuvas. Pzstato inzinerines sistemos Lauro

inzineriniai tinklai.", STR 2.02.01:2004
1l.^,an,mi.ii nasratairi. kitus teises aKus-

Kiekis - 1i7,149999999999

preliminari kaina - 603

Ltlm';
Invesiicjjq suma -
82',7 01,4499999995 Lr

6.1.8

Balkonq ar lodzjjq

istiklinimas, iskaitant

lodzijri konsfirkcijos
sustiprinim4 ir (ar)

naujos istikljnimo
konstrukcijos lengimq
Dasal vien4Prolekt4

6.:,t Kitos pri€mon€s

lnvesticiju suma - 10604,7

Lt
6.:.1.1

Eleldros instaliaciios
atnauji mas/keirmas

Inv€sticijq suma - 795i,525
LT

6.2.2
Sallo vandens sistemos

keitimas/arnaujinimas

4 2 lentele mlmo

Numalomi priemoniq lechniniai-energjniai rodikliai*
Investicijos Priemones

igyvendinimui
Eil.
Nr.

Priemonas pavadinimas

Kiekis - 1197,869 n'?;

preliminari kaina - 185

lnvesticijq suma -
221605,',765 Lt

6.1.1

Fasado sienq (tarp Pat
ir cokolio) Siltininas,

iskaitant srenq
(cokolio)
konstrukcij os defektq
paSalinimq ir
nuogrindos suwarkym4

ISorina iinkuoiana sudetne termouonacme srslc

(ITSTS). Defektq salininas. Silumos perdavimo

koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (w/(m2 K)'
Nuo$indos ireneimas (45 nt)
IrSfS ueneirnas bei savvbes turi atitikti STR

2.01.10:2007 ..Ilorines dnkuojamos sudetines

termoizoliacines sistemos, ugnlaatsparumo,

gaisrines saugos, alspdrumo smugiams. kitus

ieikalavimu.. Sienq l.okoliur i/oliuojdncio:'a!} bes

turi atiiikti STR 2.05.01 :2005 ,,Pastatrl atitvarq

silumine ,ecbnrk-', Iiru,Iei es aktut



6.1.2

S
p

(
p

|ogo Siltinimas, talp
d ir naujos dangos
- naujo Slaitinio
ogo lengimas
Ssk)rus PatalPq
asrogeje tengim4) a
tr)
erdangos Po vedinama
lailinio stogo Pastoge
iltinimas

Stogo elementq atnaujinimas, sutvarkymas'

aDliltinimas- Lietaus vandens nuvedrmo nuo

sioeo sirremos sutvarlymas Zaibosaugos

'urio.tr1.a'. 
Apdail"' odbai su'ije su priemone

iq!vendinimo baigtiniais darbais Stogr'l

li"'trukc iom" leid/ram, na.rdori ril' nJsur)ra

tvarka sertifikuotus bei gaisrines saugos

reikalavimus atitinkandius statybos produktus'

! umo' Derdavimo koetr( ienras ne dide'njs kaip

0 lb ru ir, K). V"do\auli, Sf R 2 05 02:2008

..srariniu konslrJkrilos stogai .SIR 2 05 0l: 005

..Pastatq atitvaq Silumine kchnika ', ,,Caisrines

sa qos paglindiniaireikala\inrai : Gy!enamqlu

nurq guiriinet saugos taisvkleJ': sTR 
.

2.02.01.2004,,C)'venanieji pastatat. krtars

aiekis - 378,67 m';
)reliminari kaina - 245

nvesticijq suma - 92774,1

-t

Kiekis - 4,84 m';
prcliminai kaina - 932

LtJtr,';
Investicijq suma - 4510,88

Lt

6.t.3

Laipriniq lauko durq

keitimas, iskaitant
susijusius apdailos

darbus, iejimo iaipttl
remoni4 ir Pritaikym4
neigaliqiLl poreikians

I priniq. priejiiao prre {rul'(lrq rameru.ru\ro rrl
patekilno aDI siogo dunl ireDgimaVpakerhmas
nauiornis, su Silumos izoliacija Prieigq prre

daugidbhio namo iejimo durq liRo priLaikvmas.

neisdliuiu pore k'ams'prendzirmas rndr! rduall:

pag"al 'Laryiojo 
poreiLj ir pagerdavima Vado!aurrs

..L,lvenarnqiu patraru gal.rines saugos !ait kles

S fR 2.02.01 '004.,ulvelamieji pa'nt'f \lK
2.03.01,2001,,stadniai irierirorijos rcikalavimar

-^-:., ",, -6^,ri. rpiL-nam!" kitzis teisas akta$,

Kiekis - 62,16 mzi

prelimin3ri kaina - 450

Lrltt';
Investicijq suma - 27972 Ll

6.t.4

Butu ir kitq patalpU

ian$ keitimas i
mazesnio Silumos
pralaidumo langus

Lansu Silumos perdavrmo Koencr€nto u (n'(xs r\.//

!en; ruri bul' n; drde'ne la;p l 4 Lrng! nakro'

profllio sroris luri bdii ne mazesnis kaip 70 Inm-

Vadovautis STR 2.05.0i:2005,,Pastatq atrtvarq

siluminerechlika-,sI R' 02 0l:2004 C)venamieii

pastatai", STR 2.05.20:2006,.Langai ir isorines

Kiekis - 10,08 m';
preliminari kaina - 500

LtJm'l
lnvesliciiq suma - 5040 Lt

6.1.5

Butq ir kitq Patalptl
langq keitimas i
mazesnio lilumos
pElaidumo langus

Balkonu durq Silumos perdavrmo koenclenlo u

rW (rr:K)) !ene luri bnli ne didesni kaip l 4 Duru

slatros profiln' ror:' turibdri ne maie"nN karp ?0

Vadovautis STR 2.05 01:2005 ,,Pastatq atiwarq

silumine lechnii{a-, s IR 2 0101:2004 C)aenarnieii

pasiataj", STR 2.05.20:2006',Langai ir isorines
r-irzn ici.Ac,tt2iq

lnvesticijq suma - 3181,41

LT

I Ventiliacij os ir
, - , I rekuDeraciios sistenq6ro 

I n.'wu,t nu'. r.it*ut
L ar Uengmas

PalalDu vedinimo sistemos sutvarkymas, Kanall

ilvalyrnas (299 m.), isvadq sutvarkvmas Pagal STR

2.09.02:2005 .,Sildvmas, vedinimas ir oro

kondicionavinas", STR 2.02.01 :2004

^-,,--"triaii 
n'd,i2i!{ kinrs reises aKus.

Investicijq suma - 57265,38

Lt

I Sildyno ir karsto

^ r, vandens slslemq
"'' pertlarlYmas ar

Keidiami Sildymo bei karsto vandens sNemq

mae ish"liniai vamzdvnai nauj ais su izoliacija (DN50

- 44-m. . izoliaciios storis 40 mm., DN40 - 71 m ,

izoliacijos storis 30lnm-, DNl2 - 62 m.' izoliacijos

storis 25 mm.). Sto\'q apadiose irengiamas
balansavimo rnazgas (17 wt ) _ automaiiniai srauto

ribotuvai, vandens isleidimo bei dvi mtdines
sklendes. Prie kiekvieno mdiaioriaus Eengnmas
requliavimo mazgas (DN15, 68 vnt ) iSankstinio

nu;taOmo temostatinis ventilis su galva Gibos lo-
28 'C) bei radiatoriaus apvado susraulmrmu'

Atliekami sistemos praplo\amo bei balansavimo

darbai. Esami Sildyno prietaisai paliekami, ta'iau

Dritaikomi pakitusiems patalpq silumos poreikiams

itliekani sistenos balansavimo/praplovimo darbai

Varnzd\arar nesildomose patalpose rzoliuoiami

r izoliaclios stori' j0 nm . kiekis q0 m r' Pagal S lR



2.09.02:2005 ,,Sildlmas. vodinimas ir oro

r.""ai"Lt*irn*". Lit .l t"ises aktq reikalavimus bei

- lru rP,. Pnemones dP-d'4

lfl:::#i;tiii.r!il,"'i;T;:T:-l1:il.Hu;iliF'.'";-.i"''".'..snub'ko dp{o.'
i<ymuNt.Dl'l56{2n,200s.N' 100_3?:13)

?, Numatomq igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemotriU suminio etrerginio

naudingumo nustatymas 
5 lentele

Kiekis - 137,149999999999

preliminari kaina _ 603

Lt/m';
Investicijq suma -
82101,449999999s Lt

Balkonu istiklinimas, visq apsaugntq sFvarq

pakeitimas, balkonll aikstelir+ sustjpriniras, apdatlos

darbai, sxsije su priemones ig)"vend'nmo
bargtiniais darbais. Vadovautis.,Cv!enarrLUu
pastaq garsrines saugos raisvkles . kitais reis's

Balkonq ar lodzrjU

istiklinimas, iskailanl

lodzijq konstrukclos
sustipinirnE jr (ar)
naujos isiiklinimo
konstukcijos irengim4

Investicijq suma - 3181,41

LT

Pastato lielaus nuotekq sistemos

atnaujininas/keitimas- Pagal STR 2 02 01:2004

,,Gwenardej i pastatai", kitus teises aklus'

Investicijq suna - 7953,525

Lt

Pastato Sallo vandens iiekimo magistraliU r0syje

keitimas nauionis (DN40 - 88 m., DN32 - 88 m )'
Pasal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekq
(alintuvas. Pastalo inzinerines sistemos Lauko

intineriniai tinldai ", STR 2 A2 01.2004

Salto vandens sistemos

keitimas/atnauj jnimas

Investicijq suma - 7953,525

LI

F-raro tnriti"i + n*t"kq 
"istemos 

nagistmliq rtsvie

keitimas nadomis (DNl25 - 88 m ' DNl60 - 88

m.). Pagal siR 2.07.01:2003 ,'vandentiekis ir
nuoreku ralinru\ as Pa'lalo Inzinerine. "isLemo
Lauko inzineriniai tinklai.", STR 2 02.01:2004

i". kitus teises aktus.

Buitiniq nuotekq

keitimas/aliauj inimas

lnvesticjjq suma - 10604,?

Lt

Pasrato el€ktros instaliacijos atuujinimas/keitimas

Pagal STR 2.02.0 I :2004,,Gyvenamieji pastatai",

kitus teises aktus.

Elektros instaliacijos
atnaujininas/keirimas

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Kiekis

Esama padelis Paketas I Paketas II

I 2 4 5 6

'7.1
Paslaio energinio naudtngumo
khse

Klasa D C C

'7.2.
Skailiuoj amosios namo Silumines

energijos sqnaudos Palalpq
sildymui

kwl/m2lmetus 268,96 1rL 1 124,i

'|.3.

Skail juoj anqiq silumines
energijos s4naudq sumazelirnas,'
palyginti su esama Padetjmi
(skaiaiuojamosiomis sanaudomis
iki nroiekto iwvendinimo)

54% 54vo

'7.4.

Skaiai ojandq silumines
erergijos sAnaudq sumazejimas,

palyginii su esama PadCtimi
(skaiiiLrojamosiomis s4naudomis

iLi nr^iek1^ iswendinimo)

kwh/ntlmetus 144,86 144,86

1.5. Skai(iuoiarnoji sutauD4os Lth2lmetus 34,45



siludncs energijos vede Pagal

esamos Padefies kainq*i

36,53 36,53
7.6.

Skaiiiuoj amoji sutaup)4os

iilunines eneryijos wrte Pagal
esamos Padaties kainq Y$an

tuksr. Lt/met6

35,'79 35,/9
'7.1. Ismetamo SESD (CO2 *' ) kreKro

sumazeilmas
, (-rmrne. .nere ro' "snaudr sur')eJr"'d dosrid'r

:;,ilHrill-:;::fffl::::"i,1Tfrlli'H:['5il;ffi.il,;i.:ft"';#' si'|uninesenersijossqnaldos'

:1'Fii{'i*J,f;Jf#fi"Ti1,";"tr;'i""',ilili*:1i,[T:'i-i*f;:iJ:s3)-onke'i'je 
vie'ioveie ir silumines cnersijos

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonirl kaina

Jei mrmatfas skfilngq namo atnaujinimo (modemizavimo) priemomq vananrq

palyginimas, duomenys pateikiami pagal va antus 
6 lentele

!r. Proiekto parengimo ir ig]'vendioimo suveslir' l(aina" "'];i" it-ffiu, .i-ini"gu nanro atnaujinimo (modemiTa\ imo)

pall ginimas. dr-romen) s pateikiami pagal variant us'

Daiva GailiunienA
hayahq r?4iD n isaadinin.

Slrriaus sp.cinlnft

priemoniq vanaflr.l

7 lentele

?reiiminari kaina

IiiL. Nr. Priemon€s Pavadinimas

I paketas ll paketas

i3 viso, tuksl.
LI

L{t1\2
(naudingojo

ploto)

i5 viso, tlkst-
LT

LrJn2
(naudingojo

pioto)

5 6

8. t.
Energiios €fektyvum4 djdinaniios

3,00 3,18 3,00
8.1.1 Vadinimo sistemos atstatymas

5,04 5,04 4,',75

8.t.2 Balkonq durq keitimas

26,38 2',7,9-l 2.6,i8
8.1.3 Langq keitimas

4,51 4,51 4,25
8.1.4 Lauko du4 keitimas

82,',l0 7 7 .99 82,',70 '1',7,99

8.t.5 BaU,onq istiklininas
221,6r 208,97 22t,61 208,9',7

8.1.6 cipnn c,'.^k6lirr iiltinimas (tinkas)

87,48 o2,77 87,48
8.1.7 sr^.^ rihinim,( snfa.dinhs

5',7,21 54,00 54,00
8.1.8 Sildymo sistema

495,05 466,82 495 05 466,82
I5 viso:

8.2.

8.2.1 Salto vandens sistema 7,50 7,50

8.2.2 Buitines nuoteKos 0,00 0,00 '/,50

0,00 0,00 3,18 3,00
8.2.3

8.2.4 Elektros ioslaliacrja 10,60 10,00 10,60 10,00

29,69 28,00
I5 viso: 18,56 17,50

513,61 484,32 4o4,82
Galutina suma:

Sanrykine kaina, Ltlm'Prelininari kaina, ttkst Lt
ISlaidq pavadininas



513,6 r
Statybos darbai, il viso:

495,0s
li"]ry{uo" aartui, tennanry" energi.jos efekB^r'unq

didinaniioms Prie'nonens

Proieko parensima5 ( iskzilaD' ek'peaize jeib!rind rr

projelro iglnend'nimo prieTiura. kuria'"]kdo Proje\lo

Statybos technine Prieziira

Projekto administravmas

10. Proiekto igYveodinimo Planasj.i eroJ"t ras jgyendinamas etapais igyruendinamos

priemones gmpuojamos pagal etapus'

Eil. Nr.

Igya€ndinanq

atnaujinimo
(modemizavjmo)

prienomq ir
etapq (Jei

projektas
jgyvendinamas

Darbq
pftMl^

Darbq
pabarga
(inerai

I 2 3 5

10.1

Sienq su cokoliu
Siltinnnas
(iinkas)

2014.03 2014.1I

10.2
Stogo Siltinimas 20t4.03 2014.1l

10.3
Lauko durq
keitimas

2014.03 2014.11

10.4 Langq keitimas 2014.03 2014.1t

10.5
Balkonq durq
keilimas

20t4.03 2014.11

10.6 2014.03 2014.r r

t0.7 Sildymo sistema 2014.03 2014.t1

10.8
Balkonq
istiklhimas

2014.03 2014.11

10.9
Elektros
iistaliaciia

2014.0J 2014.1I

10.10
Salto vandens 2014.03 2014.11

11. Proiekto finansavimo Planas

namo atnaujinimo (modemizavimo)

8 lent€le

9 lentele



1 1.1.
lanuojami lesq laltiniai ProjeKo
rwendinimo laikotarpju

550,98 960/0
11.1.l Kreditas (finansLrotoj o lesos)' 539,29 960/,

4Yo

Statybos

tecbnines
priezilros bei
proje(ro

islaidos.
valstybes
Daramos lesos

l.1.2. Kitos 21,05

560,34 r00% 5 72,25 100 %

11.2.
IS jll valsrybes Parama Pagal
Val$ybes paramos taisykles**:

26,24 100%
11.2.1

Projekto parengimo islaidq 25,68 100o/o

l00o/o
11.2.2.

statybos technines Pdeziiiros
islaidq konpensavrmas

10,2'l 100% 10,49

11.2.3.
Projekto adninistravimo illaidLl
kompensavimas

r0,78 100% 10,78 i00%

1t.2.4.

statybos nngos darbq iSlaidq,

tenkantiq energin! efekty\'umq
didinaniioms Priemonems,

14,26 15% '74,26 t50/"

25Yo r23,76 25Yo
11.3

Klimato kaitos spec. Programos 123,',76

Valsrybes parama is viso: 244,15 44% 43%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kedito suma.
-; i;;;tyb* par;4 neiskaitoma parama nepasiludndioms leimom-s ir vieniems g)-venantiems

u,,-"ni'^. teikiama pagai Pinigines socialines pammos nepasitudniioms seimoms ir vieniems

gt venantiems asmenims istatymq.

11.3. DidZiausia menesine imoka. tenkanti buto naudingojo ploto arba kitU patalpq ben919j", P19'
vienam kvadratiniam metlui pimam paketui )ra l'93 Ltm2lmen'' antram. pak:tui l'97 Ltkx'lm'L.

(apJuioiuoju.a pugal formig, nusta6t4 Lieiuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m gmodZio 16

;.";;t-;il. ii]zs .,oet vulstvbes' purumo. daugia-budiams namams atnaujinti (modemizuoti)

*,lLlrrl" 
"irltvui 

l patvirtinimo ir darigiabueio naino -amaujinimo 
(modemizavimo) projektui

l',*""al"il skino kaupiamojo inaso ir t-art kitq imolu didTiausios menesines imokos nustal)mo"

'.iin.- 
ZOO9. tlr. l5b-7024; 20ll,Nr. l5-b5l I2 4 punkLe)

1 1.4. Odentacinis kediro terminas: pimam paketui >20,0 metaictl), antram paketui >20.0 metai(-

q 1. Sis re rminas patikslinamas kredita\ imo sulan) ie

11.5. Preliminalus leirl paskfsBTnas daugiabudio namo butll iI kitq patalpr] savininkams

(neiskaitant valstybes paramos).

ls iq

Ilil. Nr.

Buto ar kitq
patalpq

kilas
indentifikavi-

PatalPq

Bendra
investicijq
suma, litais

gas$
plotas ar
b€ndrasis

- . I Proieklo
PtoJt*to l i*u"ndinlto
Parengr I linmistra-

t9!9o*. | ,trtvuo, .uogo.t':11f'1 datuamsp ezural



m2

1 8
2 l 5

t1t2.l 495,6 468,8 23442,3
1 ]. 5.1 Butas Nr- l 48,36 25578,8

821,o

4W
38876,6

21816,0
11.5.2 ButasNr.2 80,2 424tq,8 1943,8

11.5.3 Bulas Nr. l 48,08 23804,3 10a0,8 461,2

11.5.4 Butas Nr. 4 79,0r 38825,1 1',t 19,1 152,2 '711,6 ls582,l

Buhs Nr. 5 48,26 25525,9 1169,7 494,6 467,q 23393,8

11.5.6 Butas Nr. 6 80,1r 42i72,2 t941,6 82r,0 '1',76,7 38833,0

tl.5.',7 Bftas Nr. 7 48,31 25552,4 t 170,9 495,r 468,4

768,8

23418,r

38440,3

27',7',71,1
11.5.8 Butas Nr. 8 41943,8 t922,0 812,7

11.5.9 Butas Nr. 9 30302,1 1388,6 587,1

115.r0 Butas Nr. 10 30,31 r6063,5 736,1 3l t,2 294,4

484,r

t4721,7

24203,3
1t.5.r l Butas Nr. ll 49,q1 26409,2 \210,2 51r,7

11.5.12 Butas Nr. 12 30519,0 1398,5 5q 1,1 559,4 27q6q,8

1t.5.13 Bulas Nr. 13 0 0,0 0,0 0,0 0,0

761,3

0,0

38067,1
I1.5.14 Butas Nr. 14 78,53 41536,5 1903,4 804,U

11.5.15 Butas Nf. 15 57,87 30608,9 t402,6 591,0 561,0 28052,2

11.5.16 Butas Nr. 16 31,05 16423,) 152,6 318,2 301,0 15051.3

11.5. i7 Butas Nr. l7 48,32 I 17 t,1 49s,2 468,5 23422,9

r l.5.18 Butas Nr. 18 58,05 30704,1 1407,0 s94,9 562,8

302,9

28r39,5

15141,4
11.5.19 Buhs Nr. 19 31,24 t652j,6 320,1

11.5.20 Buta5 Nr. 20 48,s2 25663,5 r176,0 497,2 23519.8

15 viso: I 060,5 556.333,7 25.493,2 t0.'7'78,9 10.197,3 500.864,1

l0.2lentele lnlmo emo

Eil. Nr.

Buto ar kittl
Patalpq

kiias
indentifikavi-

PataLpq

Bendra
investicijq
suma, lirais

lstq

gasis plotas

plotas, m2

Proiel"toP'ol"klo linuu.naio;noparengr- 
J 

--',m 
nlstra-

statybos stat''bos
teclnnel L rangos
piezinrai I darbams

I 2 5 6 1 8

1191,0 506,1 478,8

'794,0

2i940,2
I1.5.1 Butas Nr. 1 48,16 26122,2

839,3 39',702,4
1t.5.2 Buias Nr. 2 80,2 43320,9 1985,1

1t.5.3 Butas Nr- 3 48,08 2.4344,s 1t 15,6 4',71,7 446,2 22i tI.l

I1.5.4 Buias Nr. 4 79,01 39',712,',7 r819,8 169,4 121,9 36395,6

Butas Nr. 5 48,26 26068,1 1194,5 505,1 4',71,8 23890,',l

11.5.6 Bulas Nr. 6 80,r I 43212,3 i982,9 818,4 39657,8

I1.5.7 Butas Nr. T 48,31 26095,2 1195,8 505,6 4',78,3 23915,5

11.5.8 BuIaS Nr. 8 42834,1 t962,8 a29,9 785,1 39256,8

.5.9 Butas Nr. 9 5',7,29 30945,8 1418,0 5q9,6 567,2 2836 i,0

I1.5. L0 Butas Nr. l0 30,37 16404,7 '75 t,1 3l'7,8 100,7 150i4,4

I1.5.1l Butas Nr I I 49,93 269',70,2 r 235,q 494,3 2471',7,4

11.5.12 Butas Nr. 12 51,'l 3116?.3 1428,2 603,9 5',7t,3 28563,9

0,0 0,0 0,0 0,0
11.5.13 Butas Nr. 13 0,0



rl.J.14 I Bulas Nr. l4 78,51 I 42418,8 1943,8 821,q 17',7,5 38875,6

3 r259,1 t4324 605,6 5?i,0 28648,1
11.5.15 Butas Nr. 15 51,8',7

16112,0 76E,6

1196,0

325,0 307,4 l537l,l
I l-5.16 Butas Nr. 16 31,05

s05,7 4',78.4 23920,4
11.5.1? Butas Nr. 17 48,32 26100,6

11.5.18 Butas Nr. 18 58,05 31356,3 r436,9 60'7,5 5',74,1 28',131,2

7',73,3

1201,0

26.O39,2

326,9 309,3 15465,1
l l.5.19 Butas Nr. 19 16814,6

507,8 480,4 24019,4
11.5.20 Butas Nr. 20 48,52 26208,6

|.009,8 t0.415,7 520.?83,8
I3 Yiso: 1.060,s 568.248,4

tr't*'F"j"oo:5"J.:f#1"#T*13ffijffJli#tr^ 
vadovaujantis rvarkos apraso 25 punktu.

@ (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto

atripirU-o f*i<a. utitiota t-l + ponft" 
"utod)'t4 

orientacini kredilolemin4

lrojekto etono-lnis naudingumas remiasi..sqlvga' k"d b*t9 f liY.1'^,n,"T3:l'T:
-"t.r'.'""'ii"!t''"*io"1o p;;;; i*9 s;turno-s sutauprmar b91 naudo]31L-',T::tl":'J

"r-ini-ul o", krediro grTinimo laiLotarpl konketus iilumos.vanojimo pasidalinimas tatp

irar.o. inu'".t"ij" lsmoieli.o ir" t,-riaupymu pateiktas Temiau esan'iuose gralikuose

Pastato 1rumo

E

180,0

16O0

740,O

L20,O

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

gSildymas talnvesticijqiimokaiimas 3sutaupvmas

Pastaba: pimo paketo nauda vartotojui mazesne negu 10 proc del priemoniq Siame pakete gausos'

ilreOito taitotatpis aidesnis negu maksimalus lengvatinio kedito laikotal?ls'

ersipir*mo tail'as. t<uris nu"!aroma' i' bendnLi

in\esriciiu "umos "remu. 
\ al"D b!:q!3!4.ISl3L^'uo**: ::kff j.T.,^: ::ndrEiq 

in v€stic i j tl

8,6
8,9

I paketas t4,l
lI paketas 15,0

Faktines ir nominds Silumos s4naudos

20I0 20r1 20t2 Nominiai

Ei *anslildl.rnui-MWh 148.60 131,19 t65,7

Dienolaipsniai 3 558,4 3385,5 3348,2 3956



Pastato atnauiinimo II
180,0

- 160,0
E
> 140,0

t r2o,o

'e "^"
; 60,0

E 4o,o

0,0
Prie! modernizaciiq

giildymas slnvestic.ijqiimokejimas lsutaupvmas



PASTATO ENERGINIO NAUD-IN GUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0'132-1229

7398-0004-7010Unikalus Pastato Nr':

-ukslardiq 

s.3, RokiSl^is' Bokidkio r' sav
Pastato adresas:

t<iti-igyuenamosiospas'.'nie"pastalai(namai)Pastilto Paskirtis:

Pastato naudingasis Plotas: 1172,47 {n2

Paslatq energinio naudingumo klasifikavimas i klases-:

t@

;fi T.:l3i?, r:"Ei!:Eiil$'3H? J#ff g;?:'"':1?-i,"""' ;:,""''

Nuslat!'ta Pastato energlnro
naudingumo klase:

D

S(aieiuojamosios sumines energijos sqnar'rios vlenam

lvadraliniam melrui pastaro naudingojo ploto:- 311,02 m2xmeta

pa<ili"0,"i" pa"tato sildymui naudojamas Silumos ialtinis: Silumos tinklai, automatinis
regulavimas

268,96 kWh/(nr'?xmetai)
E-.li6ios s'anauoos pastato Sildymui:

2013-O5-27
Senifikato isdavimo data:

termrnas: 2023-05-27
Sedifikato
Setifikate
i5dav6 ekspenas

c)
o)
(o

Skaibiavimai allikll paqal STR201 09:2005 rejkalavimus' S€dilikaq rcgistras sk€lbiamas www spsc rl



Pastato energijos sqnaudq skai6lavimo rezultatal

Priedas prie sertifikalo Nr'KG-0132-1229

Palltaq energinio naudingumo sedif ikavimo eksperlasl

l,ona Koj€tiene, atestato Nr.o132
,/ /t/(

iit.
\r.

1

a

=:
,2

t4

?

I

10

11

Energijos sqnaudq aPibidinamas

Umos nuostoliai Der pastato sienas

Skaidiuojamosios
energijos sqnaudos
kvadratiniame metre
pasiaio naudingojo
plolo Per metus,

kWh/(rn'zxmeta0

100,5c

lumos nuostoliai per pastalo stogq
2a,l

5fi;r""i.l"ae, p."tattperdangas, kurios ribojasi su i6ore

illl

0,0c

11,81

,frE *rostotiai p"r atituaras, kudos ribolasi sL garntu: o,0c

per g ndis ant grunlo

-Jlilll-t.tiai oatrasdiuose apgiitinlas grindis anl g'urto

0,0(

0,oc

i nxdiai oat raacit,ose apSillinlas grindis anl grunio 0,00

;;;kdia' It hot"".l"li", p"'ilaii6iuose apliltinlas grind;s anl grunlo 0,0c

oer.sildomo rlsio atiwaras. kurios libojasi su gruntu 0,0r

|,mos nuosioliai oer pastato langus

;G;;r"""k"P"t p*t"!" d"rl*s jeji"no du|s neiskatanl nJostolitl d6l 1,17

;os nuostoliai per paslato ilginius giluminiJs tiltelius 40,86

ds nuosiolial del jlo niq ieiimo duru vargymo 0,83

Energijos sqnaudos pastato vedinimui 24,O4

StLrr,ros nuosotiai aet virsnormines isores oro infiliracijos

Silumos pritekejimai i paslatq i5 isores

24,47

12
-21,9C

Vidiniai Silumos issiskyrimai pastate

Eleklros eneraiios suvanojimas pastale

-14,12

14
2t,ot

Energios senaudos karstam vandeniui ruoati

Energijos sqnaudos paslato Sildymui

21,05

16

11

268,96

Pasiato suminds energijos sqnaudos

Stumos pritefqinrai 1 pastatq (papildoma inf ormacija) -35,0:
18



Priemoniq pastato energiniam naudingumul gednti ivertinimas

Priedas prie sertilikato N t.KG-O132-1229

Pa$talq energinio naudingumo sedif ikavimo ekspe(asi

4/ .'
llo|a Kojelene. aiesLalo Nr'0132 J.*7 (

-prifr6il! p.u.a,nim"" p!ffi 
"n"rsini"rn 

n"uaino"ui Energijos kiekis,
galimas sutaupyti

kvadrat'niame metre
pastalo naudjngojo

ploto per melus,

idiegus priemon9,
kW h{mr.metai)

Energrjos dalis nuo
dabartiniu meiu

energijos kiekio,
galima sutauPYil

idiegus Pnemone

Eit.
Nr.

p*Groliq +sirrini"as,aip kao visq sieaq silumos

perdavimo koelici€nras at[4]! n9' m!'€\9lavry:--
83.8€ 4,24

2 Gl"t" 
"t"g,f "ps1u"h.-"lpjad 

visq stoJ-l :rlumor
csdevino loelicientas atilikLl normq relkalavlmus

22,66 o,o7

3 Pa;alo perda.q'i, ru,io" ribojasistr iiore' apiiuinina" laip

kad visq perdanqq, hunos iboidsr su i6ore gilumos pe'ddv'mo

koelicierlas atiliKq nom\ rerra€v,mus 

-

+ %"t-to p"-'orngq tlr3 
""$ldomq 

rosiq it pog,indziq

aD6illini; as lai;, kad vistlpedansq vir! neeirdon'i ris;q n
p;gnndrq Silumos perdavimo koellcientds alrtiKq normu

reil a'avimus

0,01

5 Pr;;tt"d,r "* 
g... 

"psi'tirima" 
raip, Nzd,Ll iilrmos

perdavimo koerici€ntas alir:ktq 10llfgtiliiiM
6 Hofiil; p"k"S*.." 

"p"'itintq 
gdnaq an: grunto

a;ljtr n;mas iarp, kad ltt i;i uiros perdavimo koeticienlas a likl I
no'mq rerFdlavimus

7 V;;["li"i pak*6ai,]&" 
"psillintq 

sdndq anl giunto apsillinimas

taip, kad iq ailumos perdavimo ko€{icientas atiliKq notmq

reikalavimus

a Giiilliui i|. nortrontuliti pakasaiuose apBillintq g ndq ant

orunio apSillinimas taip, kadiq sillmos perdavimo koeficientas

;t,trh q rormq rerhalavimus

I gildomo rlsio atilvan! kurios ribojasisu gruntu, apsiltinimas

taip, kad jq silumos pedavimo koelicientas at kAl normq

10 P""t"t" l""gq k"tllmas l""gais, atit;nkanaiais normq 4,00 0,01

paslato iSoriniq iejimo autq keitimas durimis aiiiinkanniomis
normq reihalarim'rs

0,00 0,0c

Pastaio kadto vandens i.rosimo sistemos rekonstravimas:

kadlas vanduo ruo5lamas pastato Sllumos punkle su

automatiniu reguliavimu arbairengjama klia tokio pai

elektuvumo kaiD ailumos punkto su aulomaiiniu r€guliavimu

sisLema

o,oc 0,0c

t;o oaslalo paE oq Silovmo resu iavimq apimatiq Erldvno

"isremos 
resLtlavi;nb jtaisq lrengimas Te'mos'aliri.i S ldvmo

prielaisq ventiliq ir paialpq arba isores termostato
surnontavimas

31,02 o,o9

51,'rd"lti"i. k"l1it*"' p""t"io aildvmas pajunsiamas p e

Silumoslinklq su automaliniu ailumos Saltinio reguliavimu anra

prie kilo andlogigho eiekryvuno Silunos adltilo

0,00 0,0c

15 la r 14 eiluteie isvardyrLl priernoniq diesrmas 31,O2 0,0€


