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|VADAS: Daugiabudio gyvenamojo namo atnaujinimo (modemizavimo) investicijq plaro
(toliau - Investicijq planas) uzsakovas ]ta RokiSkio rajono savivaldyb€s administracija lnvesticijrl
planas apliekamas pagal 2013.05.09 sutarti ,,Daugiabuaiq namq atnaujinimo (modemizavimo)

energinio naudinguno sefifikatq bei investicijq planq parengimo paslauga", kurios registracijos

nume s Nr. DS-l54/l.8.2-65.
Rengiamas investicijq planas alitinka savivaldybes bendrajam planui ar kitiems ledtorijq
planavimo dokumentams.
hrvesticijq plano rengimo vadovas Tomas Staskevidius, atestato Nr' 0424, a&esas: Lvovo g

Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pwtas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

reng€jas - Tomas Staikevidius, atestalo Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, tel 8

2'7 225 3 4, eI. p altzs : tomas. staskevicius@afconsult.com.

2. Daugiabuiio glwenamojo namo (toliau namas) tipo apib[dirimas
2.1. namo konstrukcija (pagal sienl medZiagas) Murinis;
2.2. aukitrl skaidius: 3;
2.3. statybos metai: 1965;

2.4. namo energinio naudingumo klase: D, KG-0132-1226,2013 Geguiis 27 d.;

2.5. uTstaq{as plous ( m'): 481 :

2.6. namui priskifio Zem€s skl)?o plotas (m"): nepriskilla ;

3. Pasrindiniai namo techniniai rodikliai
1 len&le

)5

(5)

EilesNr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis,

I 2 l 4 5

butu skaiiius 24

3.1.2. butu naudinsasis Dlotas 1060.02

3.1.3.
namo negyvenamos;os paskllies patalpq

skaidius*
0

3.1.4.
namo negyvenamosios pask ties patalprl

beDdrasis (naudingasis) plotas
0

3.1.5. narno naudinqasis plotas (3 . I .2+3. 1 4) 1060.02

3.2.t.
fasadiniq sienu plotas (atemus langq ir kt
anqu Dlota). iskaitant angokmf aius

775,43 Angokmiiiaii 142,53 mz

3.2.2.
fasadiniU si€nq Silumos perdavimo
koeficientas

wmk t,21

3.2.3. cokolio plotas 255.93 Ieilinimas: I m

3.2.4. cokolio Silumos Derdavimo koeflcientas w/rfK t,6

3.3.1 478-78

3_3.2. stogo Silumos perdavimo koeficiontas wnk 0,8s

3.4.1. butu ir kjtu DatalDu langu skaiaius, i3 i'l: '78

3.4.1.1
skaiaius langq, pakeistq i mazesnio Silurnos 5l

3.4). buiu ir kitu patalDu larg4 plotas, i3 jq: 114.6

3.4.2.1
ploras tangt, pakeistq i mazesnio Sjlumos 115,2

3.4.3.
skaidius butr] ir kitq patalpq balkonq (lodzijq)

duru. i5 iu:
wt. l6

3.4.3.l
skaidius durq, pakeistq i Inaiesnio silumos

Dralaidumo duds
\111,



l 2 4

3.4.4.
plotas butrl ir kitrl patalpu balkonq (lod:ij'l)
dulu- iS iu:

30,24

3.4.4.1,.
plotas durq, pakeistrl imazesnio Silwnos

Dralaidumo duris
1s,12

3.4.5.
skaiaius bendrojo naudojirno patalpll
flaiotiniu- fl:siu ir kt.) lanau. i5 iu:

l6

3.4.5.1
skaiaius langq, pakeistrl imaz€snio Silumos
pralaidumo bendrojo naudojino palalpq
0aiDtiniu. Ilsiu ir kt.)

!11t. 0

3.4.6.
plotas bendrojo naudojino patalpq (laiptiniq,
rusiu ir kt.) laneu. i5 iu:

t4,56

3.4.6.1

plotas langq, pakeistq i maz€snio Silumos
pralaidumo b€ndrojo naudojimopatalpq
alaiotiniu. rosiu ir Ia.)

3.4.7 _ iauko dxru 0aiptiniu ir kr.) skaidius 7

3.4.8. lauko duru 0aiptiniu ir kt-) Dlotas 15.6

3.4.8.1
lauko durq, pakeistq i nazesnio silrnnos

Dralaidumo (laiptiniu ir kt.) plotas

3.5.1 r[sro Derdansos Dlolas 3?5,18

3.5.2.
iisio perdangos Silumos perdavimo

koeficientas
0,71

*prie negyvenamosios pdkirties palatpq priskirimos daugiabudidne name esmaios kitos paskinies (prekvbos, pdlaugq ir

pd.) paralpos. iregistruotos Nekilnoj$rojo turto regislre. kaip alskiras nekilno-iamasis daikas'

4. Namo konstrukcijq ir inzineriniq sistem+ fiz inCs-technines btrkles ivertinimas
2 lentele

pastuto 
"ier,r 

foioe bnkle bloga- Per artimiausius
kelerius metus bftina remontuoti Pagal atitvaruose

stebimus lrrukimus ir plysius maq4i, kad i konstrukcijq

vidq paterkanti dregme ardo fasado sienq struktlrA,

fonnuojasi grybelines kilmes denes, intensyvinami

Sjlumos perdavimo procesai. Virbuiine sienos zona po

nesandariai uzskardinimais intenslviai veikiana
dregmas, susjdarantys nurekejimai ardo konstrukcijas.
Pastato sienq konstrukcijos fidne bukle ir Siluminas

varzos lygis netenkina STR 2.01 01(6):2008 ,,Fsminjs
statinio reikalavimas- Energiios tauplmas ir siiumos

issaugojimas" ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastatq axitvary

silumine tecbnika" reikalav

(fasadines)

p^tato pulnutq ir nuogrindos bi*le bloga Pet

artimiausius kelerius metus biitina remontuoti. Stebimi

iaukimai, apdailjnis tinkas aptrupejg, nabaj' kad !
konsirukcijq vidq pateDkanti dregma ardo struktlrq,
formltojasi gybelines kilnes demes Bltinas
nuogrindos atstarytnas. Pastato sienq btrHe ir Sihrnines

varzos lygis netenLina STR 2.01 01(6):2008 ,,Esmjnrs

statinio reikalavimas. Energijos taup]'nas ir Silumos

issaugojinas" ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastatq atitvarq

Silumine technika ' reikalavi

nuogrindos



4.3. stogas 2 Stogo bukle bloga. Per artimiausius kelerius metus

biitina rcmontuoti. Danga nusidevejusi Lietaus

sudnlirno n nuved;mo sistena nusidevejusi. Krastq

apskardininai netvarkingi. Pastato stogo konstukciios
fizine bnkle ir lilumines varzos lygis netenkina STR

2.01.01(6):2008,,Esminis statinio reikalavimas

Energrjos taupymas lilumos ilsaugojimas" ir sTR
2.05.01:2005,,Pastatu alitvarq Silumine technika'

reika,avimu.

4.4. langai ir
balkonq

l Langq btkle patenkinama Dalis langq yra mediniais

remais, dalis pakeista ! piastinikinius- Sandarus

Silumines varzos verte netenkina STR 2.0 1 0 1 (6):2008

,,Fsmini. sLarinio reitalavimas. Fnergijo' taupm.t ir

Silumos issaugojimas" ir STR 2.05.01:2005 ,'Paslatq
atitvaru Silumine technika" reikalavimq

balkonq ar
lodzijq
laikaniliosios

2 Balkonq laikandiq konstrukcijq bakle bloga Per

artimiausius kelerius metus biitina iemontuotj Balkonq

aikSteliq plokstes aptruPeje.

perdanga
2 Rusio perdangos b[kle patenkinama, nesi]tinla

lskilimq neuzfiksuota. Nesildona ms! ir gvvenamas

patalpas skirianti ploksta neatitinka sTR

i.ol.Ot(O),zOOf ,,Esminis statinio reikalavimas

Energrjos taupymas ir Silunos iisaugojimas" ir STR

2.05.01:2005,fastatq atitvarq iilumina technika'

reilala\imu.
4.',7 _ langai lr

lauko durys
laiptinese jr

bendrolo
naudojimo

2 I-u,rgq bune ltoga. t--gaj yra nediniais defonn otais

remais, jie nesandarls, ryksta ,nuoarne
nekontroliuqiama lauko oro infiltracija Silumines

varzos vefe netenkina STR 2.01 01(6):2008 ,'Esminis
siarinio reikalavimas. Energijos taupvmas ir silumos

issaugojimas" ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastatq atitvanl

silumine re.hnika- reilala! imq-
4.8. Sild]'mo

inZine.ines
2 Sltdy-o -t"teita bnkla bloga Magistratiniaj

\rmTdlnai u/a19. r/olia\ ija su5rruniju)i armarura

rus)je ne5andarr. su'roevejusr'

Balansavino/reguliavimo armaturos nera Bftinas
magisfaliq rlsyjo d€montavimas bei naujq Eenglmas
Neatitinka STR ir HN reikalavimlL nera gaiimvbes
i-.ln'inn,liai rPonn,dri (ildvha

4.9. karSlo

inzinerines

). Karito vandens sistemos blkle bloga r4agrsfiannrq

!anudynq iToliacija'uside!ejuri. armarilra rlslje
ne.andari Bdrinas magrstra-iq rus)ie demonla\rmas

bei naujrl irenginas. Neatitinka STR ir HN

reikalavimtl, nera galimybes individualjai reguliuoti

4.10 vandentiekio
inzinerines

l Vandentiekio sistemos biikle palen{'nama'

Masistraliniaj vainzdynu armat[ra vietomis nesandari'

Sisterna susideveiusi. B[tinas atskirq magisfalill
elementd{uozq keiiimas Neatjtinka STR ir HN

reikala!imu.



Nuotekq Salirimo sistemos bilkle patenkinma. Kai
kurie nagislraliniq vmzdynq rnsyje elementai uzak9.
cutrunyji. BuLinar arskirq magislraliq elemenrq rusyje
keitimas. Neatitinka STR ir HN reikatav
Vedinimo sistenos bukle bloga. Kai kur nat[ralios oro
traukos del uzsikimsusiq kanalq nera.

Elektros bendrosios inzin€rines sistemos biikle

i t.t.rius metus l:'ina renontuori': l labai

bloss onti.a rcnontuoti nedebi;! egzisruoja pavojus rnoniq eylabei dba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dcl papirdodrl

5. Namo esamos padeties energinio naudingumo ivertinimas (sertifikaYimas)

Silumines energijos s4naudos pagal esam4 padoti (2010-2012 metai)
lentele

Jei projekto technineje uzduotyje numatltas skittiogtl variantq palyginimas, numatomos

priemones pateikiamos pagal vadanfu s.

5.2. Pagrindines silumos nuostoliq priezastys pagal namo esamos padbties energinio naudingumo

sertifikito duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sefiifikavimo rezultatus galima

idontifikuoti, kad didziausi Silumos nuostoliaijuos vddinant mazejimo tvarka susidaro per pastato

sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stogQ. Detaliau Zr' pastato onergetinio

naudingumo seftifikatq.
Nustatfta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12 05:2002 apibreztq pastato privalomqjq reikalavimq

visumi. Konkieiai - netenkinamas energijos taupymo h silumos saugojimo reikalavimas' Pagal

galiojaodius teises aktus (STR I 12.05:2002), pastato naudotojas lgauna prievolg igyvendinti

i.ivalo-4rias priemolles, ivardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus

pateikiamos 6 skyriuje.

EilesNr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis

1 2 3 4

5.1

skaiiiuojamosios namo silumines energuos

sqnaudos paeal esanos padaies energinio
naudinsumo sefifikato duomenis. is viso

320.9

Is iu:

5.1.1 lildymui 278,85

5_t.2. karsiam vandeniui ruosti

inti namo atnaujinimo (modcrnizavimo)

4.1 leotelb to atnauiinimo Priemon

Eil.
Nr.

Priemonis pavadinimas Numalomi pri€moniq t€chniniai-energiniai rodikliai*
Inv€sticijos pf ienones

igyvendinimui



6.1.1

Fasado sienq (taip pat
ir cokolio) siltin;mas,

(cokolio)
konstrukcrjos defektq
paialirimq ir
nuogrindos survarkynq

Fasadq SiLtiniruslermoizoliacine rnedziagair
tinkavimas struktiiririu tinku. T;nkas papildomai
arnuojamas iki antro auksto. Nuosrindos ir€nsimas
(62 m2). Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis kaip 0,20 (w(m2 K). sienq (ookoliq)
izoliuo.jaidios salybcs tufi atitilfti STR 2.05.01:2005

,,Pastatq atitvaq Silunine technjka", ugniai
atsparumo, gaisrines saugos, atsparumo smugiams,

Kiekis - 1031.36 m'i
prelimindi kaina - 185

lnvestici.jq suma - 190801,6
LT

6.1.2

Sfogo Siltinimas, taip
pat ir naujos dangos
ar naujo Slaitinio
stogo uengtmas
(isstsrus patalpq
pastogaje ir€ngirn4) ir
(ar)
perdangos po vadinama
Slaitinio stogo pastoge
Siltinimas

Stogo elemenq atnaujinimas, sutarkymas,
apsiltininas. Lietaus vandens ntrvedimo nuo
stogo sistenos suivaflqmas. Zaibosaugos

sutvarkymas. Apdailos darbai, sus;j9 su priemones

igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogq

konstrukcijoms leidziama naudoli tik nustatyta
tvarka sertifikuotus bei gaisrincs saugos

reikalavimus atitinaknlius statybos produlrtus.

Silumos pefdavimo koeficientas ne didensjs kip
0,16 (W(m2 K). Vadovautis STR2.05.02:2008

,,Stariniq konstrukcijos. Stog:i", STR 2.05.01:2005

,Jastatq atitvarq Silumine iechn;ka",,,Gaisrines
saugos pagrindiriai r€ikalavimai";,,Oyvenamqjq
namq gaisrinas sauSos taisyklas"; STR
2.02-01:2004 ,,Gyvenamiej i pdtatai", kitais
reikalavimais.

Kiekis - 478,78 m";
preliminari kaina - 225
Lt/n"
lnvesticijrl suma - 107725,5
Lt

6.1.3

Laiptiniq lauko durq

keitinas, iskaitant
susijusius apdailos
darbus, iejimo laiptq
remont4 ir Pritaitsmq
neigaliqjq poreikiams

Laiptiniq, priejimoptie Siuksliq kanerq/patekino
ant sfogo (jei :ios yra) bei rnsio dunl

irensima.vpakeitimas naujonis, su situnos
izoliacta. Priei$t prie daugiabudio namo iejino
durq pritaikymas neisaliqjq poreikians
sprendziamas individudllai. pasal smiyrojo poteikj u
pageidavimE. vadovautis'Gyv€namqiq pastrtq
gaisrincs saugos trhyklas", sTR 2.02.01:2004
..Glaenanl iej i pastara i . S fR 2.0101:200l .,Staridai
ir teritorijos. reikalavimai Zmoniq su negalia

reikmems". kitais teises aklais.

Kiekis - 15,6 m';
prelininari kaina - 932

Investicijq suma - 14539,2

Lt

6.1.4

Burq ir kiq patalpq
langq keilinas i

lralaidumo langus

Langq silunos perdavimo koefioiento U (w(m2 K))
vene turi blti ne didesne kaip I ,4. Langq staLtos
profilio storis tui bnti ne mazesnis kajp 70 mm.

Vadovautis STR 2.05.01:2005,,Pastalq atitvarq

silurnine recbnika', STR 2.02.01 :2004 .Clvenamieji
pastatai", STR 2.05.20:2006,Iangai k isotinCs

ieiimo durvs". kita;s teiscs aktais.

Kiekis - 59,4 m';
preliminari kaina - 500
L:Im'.
lnvesticijq suna - 29700 Lt

6.1.5

Siidymo ir karsto Irengiama individuali Silumos apskaita butuose

(dalikliq kiekis 78 vtt.). Pagal STR2.09.02:2005

,,Sildymas, vedinimas ir oro kond;oionavimas", kitq
leises al'tu reikala!imus be; ger.riq pakrik?.

Investicijq suma - 15900,3
Lt

6.1.6
rekuperacij os sistemu
perwarkymas, keitimas
ar lrenginas

Patatpq vedininro s;slemos iulvarlq mas. kanahl (2oo

m.) isvalymas, isvadq sutvarkymas Pagal STR

2.09.02r2005 .,Sildyrnas, vOdinimas ir oro

kondicionavimas", STR 2.02.01:2004

-.Gwenamieii Dastatai". kitus teisCs aKus

Investicijq suma - 3180,06

Lt



6.1.?

Sildymo ir karsto

Keiiiami Sildymo bei kadto vandens sistemq
magisnaliniai vamzdy@i laujais su izoliacija (DN50
-52 m., izoliacijos storis 40 mm., DN40 " 83 m.,
izoliacijos storis 30 mm., DN32 - 72 m., izoliacijos
storis 25 rnm.). Stovq apadiose irengiamas
balansavimo mazgas (24 \,n1.) - automatiniai srauto
riboruvai, vanden" isleidimo bei rurulina" sklendes.
Prie kiekvieno mdidtoriaus ireneiamasreguliavim.
nugas (DN15, 78 vnt.) isankstinio nustaiymo
termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28'C) b€i
radiatorjaus apvado susiauininu. Atliekmi
sistemos praplovimo bei balansavimo darbai. Karsto
\ andens sisremos srowose jrengiami rermoslaliniai
balansiniai ventiliai iS anksto nustaqaos
tenpefatiros palaikymui (8 vd.). Vamzdynai
nesildomose !aralpose izoliuojami (i/oliacijos sroris
30 mm., kiekh 90 m.) Pagal STR 2.09.02:2005
,,Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas", knq
teises aktu reikal avimus bei seraia Draktika.

lnvesticiiq srma - 9964 1,88

h

6.1.8

Balkonq ar lodzijq
lstiklinimas, lskaitant

lodzljq konstrukcijos
sustiprinimE n (a0
naujos istjklinimo
konstrukcijos lrengim4

Balkonq istiklinimas, visqapsausiniq apt\€rq
pakeitimas, balkonqaiklteliq sustiprinimas, apdailos
darbai, susiji su pr;enon€s igyvendinimo
baigtiniais darbais. vadovautis,,Cyvenamqjq
paslatq gaisr;nes saugos taisykles", kitais teises
alcais.

Kiekis - 98 m';
Feiiminari kaina - 603
LVm:;
Investicijq suma " 59094 Lt

6.2

6.2.1
ElekLos instaliacijos
ahaujinimas/keitimas

Pastato elektros instaliacljos atnaujinimas/keitimas.
Pagal STR 2.02.01:2004,,G).venamieji pastataj",
kitus teises aldus.

Investi€ijq suma ' 10600,2
Lt

6_2.2
Salto vandens sistenos
keitinaYatnaujininas

Pastato Salto vandeff tiekimo nagistraliq r[syje
keitinas naujomis (DN40' 104 m. DN32 - 102
n.). Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis il
nuotekq Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos.
Lauko inzinefiniai tinklai.", sTR 2.02.01:2004
.-cwenamieii oastatai". kirus teises aktus.

Investiciq suma - 7950,15
LI

4.2 lentele in mo pflemonru Da(elas

Eit.
Nr.

Prienones pavadinimas Nunatomi priemoniq techniniai-energiniai rodikliai*
Investicijos priemones

igyvend;nimui

6.1.t

Fasado si€nq (taip pat
ir cokolio) Sjltinjmas,

lskaitant si€nq
(cokolio)
konstrukoios defektq
pasalinimE ir
.uogindos sutvarlrynE

Fasadq siltinimas termoizoliacine medziaga ir
tinkavimas struknriniu tinku. Tirk6 papildomai
armuojamas iki ant o suksto. Nuog.indos irengimas
(02 rr). Silurnos perdavimo roefici€ntas ne didesnis
kaip 0.20 (W(d K). Sienq (cokoliq)
izoliuojanaios savybes turi atitikti STR 2.05.01:2005

.Pastalq atitvarq iilumine technika", ugniai
arsparuno, gaisfines saugos, atsparuno smUgiams,

Kiekis - 1031,36 m';
preliminari kaina - 185

Investioijq suna - 190801,6
Lt

6.1.2

Stogo Siltinimas, taip
pat ir naujos dangos
ar naujo Slaitinio
srogo rcngtmas
(isskyrus patalpq
pastogaje ifengimd n

perdangos po vcdinama

Slaitinio stogo pastoge

Stogo elenentq atnaujinimas, suwarkymas,
apsiiiinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo

siogo sistemos sutvarkymas. Zaibosaugos
sutvarrymas. Apdailos darbai, sustg su priemones

igyvendinimo baigniais dafbais. Slogq
konstrukcijoms l€idziana naudoti tik n$tatta
tvarka serlifikuotus bei gaisr;nes saugos

reikalavim s alitinakniiu,starybos produktus.

Silumos perdavimo koeficientas ne didensis kaip

Ki€kis - 478,78 m:;
prehdnari kaina - 225

Invesiicijq suma - 107725,5

LI



siltininas 0,16 (w/(n2 K). Vadovautis STR2.05.02:2008
.,Statiniq konstrukoijos. Stogai", STR 2.05.01:2005

.,Pastatq atitvar{Siluminc technika',,,Gaisiines
saugos pagindiniai reikalavimai"t,,Gyvenarnqjq
namq gaisrines saugos taisykLes"; STR
2.02.01:2004,,Gyvenamieji pastatai". kitais

6.t.3

Laiptiniq lauko duq

keitimar, iskaitant
susijusius apdailos
darbus, iejimo laiptrl
remont? ir p.itaikyn4
neisalntq poreikiarns

Laiptiniq, priejimo prie siuksliq kamenlpatekimo
ant stogo (iei sios yra) bei rnsio duq
irengimas/pakeitimas naujomis, su silumos
izoliacija. Prieigq prie daudabuiio namo iejirno
durq pritaiLfmas neigaliqjq poreikiams
sprendziamas indiv;dualiai, pagal statytojo poreiki ir
pageidavim4. Vadovautis.,G)ryenmqjq pastatq

gaisrinCs saugos taisyklas", STR 2.02.01:2004
..cy!enamieji pasralai'.. S I R 2.0j.0 l :200 1 ..Slariniai
ir terirorijos. reikalavimai zmoniU su negalia
reikmems". kitais teises aktais.

Kiekis - 15,6 m";
preliminari kaina - 932
Ltlm"
Investicijq suma - 14539,2

Lt

6.1.4

Butq k kifli patalpq
langq keitinas i
mazesnio Silumos
pralaidumo laneus

Langq Silunos perdavimo koeficiento U (w/(m2 K))
verte turi b[ti ne didesnc kaip 1,4. Langq staktos
profilio storis tui buti nemazesris kaip 70 mm.
Vadovautis STR 2.05.01 :2005 ,,Pastatq atitvafll
Silumina technika", STR 2-02.01:2004.,Gyvenamieji
paslatai", sTR 2.05.20:2006 ,"Langai ir isorines
iaiino durvs"- kitais tekas aktais.

Kiekis - 59,4 m':;

prelim;rari kaina - 500
LI/m'l
lnvesticijl] suma - 29700 Lr

6.I.5

Sildymo ir karsto lrensiua individuali Silumos apskaita but'ros€
(dalikliqkiekis 78 vnl.). Pasal STR 2.09.02:2005

,,Sildymas, vedininas i. oro kondicionavimas", kinr
tehes ako .eikalavimus bei se.4iq praLlikq.

lnvesliotrl suma - 15900,3
Lt

Ventiliacijos ir
rekuperacijos sistemq
pertvarl:ymas, keitimas

Patalpq vedinimo sistenos sutvarkynas, kanalq (299

m.) isvalymas,-isvadq survarlqmas. Pagal STR

2.09.02:2005 ,,Sildymas, vadinimas ir o.o
kondicionavimas", STR 2.02.01:2004
..Gwenamieii Dastaiai". kilus teises aktus.

Investjcijq suma - 3I80,06
Lt

6.t.7

Sildyno k karslo

Keiaiami Sildymo bei karSto vandens sist€mq
magistraliniai vamzdynai naujais su izoliacija (DN50
- 52 m., izoliacijos storis 40 n]m., DN40 - 83 m.,

izoliacijo, sroris l0 mm.. DN l2 - 72 m . i/oliacijos
storis 25 mm.). Sfovq apaeiose irengianas
balan.avimo margas (24 wl., - automariniai smulo

riboruvai, vandens isleidimo bei tulu.inas sklendes

Prie kiekvieno mdialoridu" irengiamar teguliavimo
mazgas (DNls, 78 vft.) ilankstinio nustatymo

rermoslalinir venrilis su galva (ribos l6-28'C) b€i

radiatoriaus apvado susiaurinimu Atliekami
sistemos praplovimo bei balansavimo darbai Kasto
\ andens sisremos \lo!uose ircngiarni lemoslaliniai

Irvesticijq suma - 99641,88
u

balansinia ventrltar !9 anksto nosmrFos
lenperafiiros palailvmui (8 vnt ). Varnzdynai

nesildomose patalpose izoliuojami (izoliactos storis

30rnn1., kiekis 90 m.) Pagal STR2.09 02:2005

,,S;ldymas, vedinimas if oro kondicionavimas", kitq
leises al,tq reikal avimus bei ser4iq prakik4.

6.1.8

keitilnas

Silunos punldo perwarlrymas ar keitimas. Pagal

"Silunostiekimo tinklq ir Silumos punktq irengirno
taisykles", patvinintas 2005-02-24 [Uo ministro
isalor'muNr. 4-80

Ki€kis - I vnt;
prelininari hina - 20000
LV\rlrrt
Investioiiu suma - 20000 Lt

6.1.9

Balkonq d lodzljq

istiklinjmas, lskaitant

lod;ijq konstrukcijos

sustiprininq h (ar)

nauios istiklinimo

Balkonq istiklinimas, visq apsauginiq aptvarq
pakeirimas. balkonq aiksrelitt susiiptinimas. apdailos

darbai, susij9 su prie ones i$/vendinimo
baigiiniais darbais. Vadovautis'Gyvenamqjq pastatq

gaisines saugos taisyklds", kitais teises aktais

Kiekis - 98 m2;

prelirninari kaina - 603

Lum';
Investicijrl suma - 59094 Lt



konstukcljos ireneim?

6.2

6.2.1
Buitiniqnuotekq

keitimas/atn"ujinimas

Pastato buitiniq ruotekq sistenos magistraliq rlsyje
keilimb naujomis ( DN I25 - 104m.. DN 160 - l0-
In.) Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuotekq Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos.

Lauko inzinerniai tinklai.", STR 2.02.01:2004
..Gwenamieii pastatai". kitus leises aktus.

tnvesticijq suma - 7950,15
LT

6.2.2
Salto vandens sistemos
keitimas/atmujinimas

Pastato Salto vandens tiekimo magistraliq rEsyje
keitinas naujomis (DN40 - 104 m. DN32 - 102

n.). Pagal STR 2.07.0I 12003 ,,vanden iekis ir
nuotekq Salintuvas. Pastato inro€rines sist€mos
Lauko inzineriniai ti'klai.", sTR 2.02.01:2004
..Cwenamieii Dastatai". kitus teisCs aktus.

Investicijq suma - 7950,15
Lt

6.2.3
El€ktros instaliacijos
atndjinimasr<eitimas

Pastato elektros instaliacijos atnaujinirnasn(eitimas
Pagal STR 2.02.0li2004,,Gyvenamieji pastaiai",

Investicljq suma ' 10600,2
Lt

6.2.4
Lietaus nuoteku

keitimas/atnaujininas

Pastafo lieiaus nuotekq shtemos
atnaujinimas/keitinas. Pagal STR 2 02 01:2004

,,cyv€namieji pastntai", kitus teises aktus.
Investicijq suma - 3180,06
LT

* Trumpd pri.mones apmJynas, nuonant konsrrurciniq sprendrnq prlncipus, atitvarq liluns pBlaidlbo sieklinu sdikhus, tehrnd
irnngos 

"rru.ut 
i"r"iito ;t p* iniNarq siluhos perdalimo koeficienro U (W(m:K) vents turi biiti ne didesnq uz nuodllqsias statb6 l*hnin'ame

i!ru'."nr" srn zoos.or,ioo: ,,pdtah attvan] 3ilummd rednika.,. paivini ane Lieluvos Respublikos aplinrros ninsno 200s n kovo 18 d

j$kynuN. Dl-156 (zin,2005. Nr 100 37lll

7, Numatomg ig]ryendinti namo atnaujinimo
naudingumo nustatymas

(modernizavimo) priemoniq suminio energinio

5 lentele

t3ilumines enerciios ssnaudq sumaznjimas apskaiaiuojmas pagal lormull (s-rp) : J.

liludnes energijos sqnaudos, nurodltos lenlelcs 7 2 punkto 4 skiltvje' sp - planuojmos

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnl,
K;ekis

Esama padetis Paketas I Pak€tas lI

I 2 3

l.l Pastato energinio naudingumo klase KlasC E c c

7.2.
Skaiaiuoj amosios nano silumines
enersijos sqnaudos patalpq lildyrnui

kWlvmZmetus 278,85 l2t,l 121,r

7.3.

Skaidiuojamdq silurniics energiios

s4naudq sumazej inas,* palyginti su

esama padatimi (skaiaiuojanosiomis
s4naudomis ;ki projekto

57% 5',7%

7.4.

Skaiaiuojamqjq SilMines enersijos
sqnaudq sumazcj imas, Palyginti su

esama padetimj (skailiuojanosiomis
s4naudomis ikiprqeklo
isyvendinino)

15'1.'75

'7.5.
SkaiEiuojamoji sutaupytos Silumines

energijos verte pagal esamos padaties

kaina** (23,78cfrrwh)
Ltm2lnetus 37,51 3't,51

7.6.
Skaiaiuojamoj i sutaup)4os iitudt'er
efleryijos w a pagtrl esanos padaties 39,'76 39,16

7.7.
Ismeramo SESD (CO2 eh ) kiekio 38,96 38,96

ifil,minis en*criu, san.ddu sunlz€.mas ap [ai!:iuujr Sp) S. x L00

lentelas 7.2 prnko 5 skilryje.

Silumioes energios saraudos, rurcdvtos



** Enersijos verd nustatoma !aea1 esmos paded€s vidltior net;ni Silmo-s kainq konkreaioje vietoveje tr SilMin€s energiios

s4naudq smazcjimo rcdikli, nurod)t.l 5 le.telis 7.4 pukto 5 skilty.je ( kwlvm'/metus)

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonirl kaina
Jei numaq4as skirtingq namo atoaujinimo (modernizavimo) priemoniq variantq

palyginimas, duomenys pateikia.rni pagal variantus.
6 lentelo

Eil. Nr. Prienonas pavadinimas

Preliminari kaina

II paketd

iS viso, tnkst,
Lt

Ltlm2 (naudingojo
ploto)

iS viso, mkt. Lt
Lt/m2

(nddnsojo

2 l 4 5

8.1.
Enersiios efebvun4 didinaniios

8.1.1 VCdinino sisienos atstatmas 3,18 3,00 3,18 3,00

8.1.2 Dalikliq sistemos lrengimas 15,90 15,00 15,90 15,00

8.1.3 S;lunos punkto keitimas 0,00 0,00 20,00 18,87

8.1.4 Langq keitimas 29,',t| 28,02 29,70 28,02

8.1.5 Lauko durq keitimas 14,54 13,',72 14,54 13,72

8.1.6 Balkonq istiklinjmas 59,09 55,75 59,0q

8.1.7 Sienq su cokoliu Siltinimas (tinkas) 190,80 180,00 190,80 180,00

8.1.8 Stogo Siltinimas sutapdintas r07,73 101,63 t07,73 101,63

8.1.9 Sildymo ir KV sistema 99,64 94,00 99,64 94,00

ISviso: 520,58 491,11 540,58 509,97

Kitos priemones:

8.2.I Salto vandens sistema '7,o5 7,50 7,50

8.2.2 Buidnes nuotekos 0,00 0,00 7,50

8.2.3 Lietaus nuot€kos (lauko) 0,00 0,00 3,18 3,00

8.2.4 Elektros instaliacija 10,60 10,00 10,60 10,00

IS vho: 18,55 17,50 29,68 28,00

Galutine sulna: 539,13 508,61 570,26 531,97

"!;!,1:ffr;#!i!:- 7



9. Projekto parengimo ir igjrvendinimo suvestin6 kaina
_ Jei numatltas skirtingq naino atnaujinimo (modernizavimo) p emoniq

palyginimas, duomenys pateikami pagal variantus.

Eil.
Nr.

Igyvendinamq nano atnaujinimo
(modemizavimo) priemoniq ir etapq (jei

projekhs i#vendinamas etapais) pavadinimas

Darbq
pradZia

Darbq

I 2 3 5

10.1 Si€nq su cokoliu Siltinimas (tinkas) 2014.03 20t4.rl
10.2 Srogo 5iltinimas suhpdintas 2014.03 2014.11

10.3 Lasko durq keitimas 2014.03 2014.11

10.4 Langq keitimas 2014.03 2014.11

r0.5 Dalikliq sistemos irengimas 2014.03 2014.11

r0.6 Vedinimo sistemos atstatynas 2014.03 2014.tl
t0.7 slqymo rr Kv stsrema 2014.03 2014.11

10.8 Balkonq lstiktinimas
10.9 Elellros ilstaliacija

10.10 Salto vandens sist€ma

11. Projekto finansavimo planas

vi!flantq

10. Projekto ig)'vendinimo planas

. Jei Projektas igyvendinamas etapais, igyvendinainos namo atnaujinimo (modemizavimo)
priemones gmpuojamos pagal etapus.

8 lentele

9 lentele

Eit. Nr. lslaidq pavadinjmas Pleliminari kaina, t[kst. Lt Santykino kaina, Ltlmz

II paketas II pakelas

2 3 4 5 6
9.1 $arybos darbai, iJ viso: 539,13 570,26 508,61 531,97

9.1.1 Isiq:
statybos darbai, tenkantys energijos efekb,vume
didinanaioms priemonems

520,58 540,58 491,11 509,97

9.2. Prcjeho par€ngimas (iskaitanr ekspenizq.jei blrin4 ir
proj€ldo- ig/vendiniino prieziiiq kurie vykdo p.ojeKo 26,96 28,51 26,90

9.3. Starybos technina pdezilra 10,78 tt,4l 10,17 10,76

9.4. Projekto administravinas 10,77 10,77 10,16 10,16

Galutine suma: 587,65 620,96 585,80

EiL.

Nr. LcSq Saltiniai

Planuojamos lesos Planuojarnos lCsos

Pastabas
(I pakelat (II pakeras)

suma, tikst. Lt
dalis

sumq tlkst. Lt
dalis

I 2 3 5

11.1.
Planuojami lesq Saltiniai projel{to

igt vendinimo laikotarpiu

I1.1.1. Kreditas (fi nansuotojo iesos)* 566,09 96% 598,78 96r/"

tt.t.2 Kilos 21,s6 40/" 22,r8 4%
Shtybos



prietnros b€i
proj€kto

iSlaidos.

587,65 100% 620,96 too T0

11.2.
ISjq valsb/bcs pararna pagal
Valstybes panmos taisykl€s* *:

tl.2-1. Projekto parengimo islaidq
26,96 1000/o 28,51 100%

11.2.2
statybos technines pridinros
iSlaidq kompensavimas 10,78 100% 11,41 100%

11.2.3
Projekto administravino islaidrl '\0,77 100% ro,77 r00%

tl.2.4

statbos mngos d&bq islaidq,
tenlanliq energin! efekqvumq
didinanaioms priemoncms, 78,09 150/o 81,09 15% energjj'i taupmai'l

idiesinui

u.3 Klimato kaitos spec. programos
130,15 25% 135,15 25%

ValstybCs parama i3 viso: 256,75 440/0 266,93 43%
* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.
*'r I valstybes param4 neiskaitoma parama nepasiturindioms Seimoms ir vieniems syvenanttems
asmenims, teikiama pagal Pinigines socialin€s paramos nepasiturineioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims istaq/rn4.

11.3. Didziausia mCnesinC imoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitq patalpq b€ndrojo ploto
vienam kvadntiniam metrui pimam paketui 

'ra 
4,21 Lthr?imdn,, an1i:am puken i i,ZO ftlm2imen.

(apskaidiuojama pagal fomul9, nustatlt4 Lietuvos Respublikos Vlaiausybis 2009 m. guodzio 16
d.-_nutarimo Nr. 1725 ,,DCl Valstybes paramos daugiabueiams namams atnaujinti (modemizuoti)
teikimo_. taisykliq patvirtinimo ir daugiabudio namo atnaujinimo (modemizavimo) projektui

iq*4-t1i skirto kaupiamojo inaSo ir (ar) kitq imokq didZiausios mdnesines imokos nustabano..
(Zin., 2009, Nr. 156-7024;20Il,Nr. 15-651) 2.4 puakte).

I L4. Orientacfuis kedito teminas:. pirmam paketui >20 metaicq), anham pakehri >20,0 metai(q).
5ts leflntnas palKsttnamas lcedttav,mo sutarre.

11.5. Preliminarus lesq paskirstynas daugiabudio namo butq ir kitrl patalpq savininkams
(neiskaitant valstybes paramos).

10.1 lentele

, Daita Gqiliufliene
Ir.sranq ft"ino n H}dtdntn'

SLtriaur sP(1anie

atnauiinimo pdemoniu Daketas

Eil. Nr.

Buto ar kitq
pakrprl

kiias
indeniifikavi-
mo pozymis

Patalpq

investiciq

Isiq

gasls ploBs

ploks, n2
Projekto

Proje(1o

islvendinimo

prieZiUrai

2 3 4 5 6 7 8

11.5.1 Butas Nr. 1 41,01 22734,8 1042,9 416,8 20857,9
11.5.2 Butas Nr. 2 s1,01 28278,6 1297,2 518,5 5r8,9 25944,0
I1.5.3 Butas N.. 3 43,02 23849,1 10940 437,6 21880,2



11.5.4 Butas Nr. 4 4r,91 23233,8 1065,8 426,0 426,3 21315,',7

Butas Nr 5 41,9 1065,5 426,2 21310,6
11.5.6 Butas Nr. 6 50,74 28128,9 1290,3 516,1 25806,7
11,.5.7 Butas NL 7 23904,6 1096.6 434,3 438.6 219I,l
11.5.8 Butas Nr. 8 42,07 1069,9 427,6 21397,1

I1.5.9 Butas Nr. 9 4t,83 23189,4 1063,8 21275,0
1t.5.10 Butas Nr. l0 51,47 28533,6 1308,9 523,1 523,6 26\78,0
11.5.11 Butas Nr. 1l 43,65 24t98,4 I110,0 443,7 4440 22200,7
t).5.t2 Buias Nr. 12 41,81 23t18,3 1063,2 425,O 21264,8

11.5.13 Butas Nr. l3 23344,6 1070,9 428,0 428,3 2t417,4
I1.5.14 ButasNr.14 239544 1098,8 439,2 439,5 2r976.9
ll.5.t5 Butas Nr. 15 48,61 26948,1 1236,2 494,5

u.5.16 Butas Nr. 16 41,27 22879,0 1049,5 419,5 419,8 20990,2

IL5.17 Butas Nr. 17 41,7 231t',|,3 r060,4 423,8 21208,9

1r.5.18 Butas Nr. 18 23916,6 1099,9 439,6 439,9 21997,2
1r.5.19 Butas Nr. 19 49,6 27496,9 t26t,3 504,1 25226,9
11.5.20 Butas Nr. 20 42,O7 1069,9 427,6 427,9 21397,1

11.5.21 Butas Nr.21 23056,4 1057,6 211s2,9
| |.5.22 Butas Nr. 22 43,06 23811,3 1095,0 437,7 438,0 2t900,6
'|.5.23 Butas Nr. 2l 49,05 27192,0 1247.4 498,5 498,9 24947,1

I t.5.24 Butas Nr 24 40,96 22707,1 104t,6 416,3 416,7 20432,5

Il viso: r.060,0 587.646,2 26.956,6 to.7'74,O 10.782,7 s39.1329

0.2 lentele (Dastato atnauiinimo Driemoniu Daketas

Eil. Ni.

Buto kitq
patalpq

mo pozyi'ris

Patalpq
naudin-

Bendra
investicijq

Isiq
gasrs

n2
parengl- is/vendinino

prieZiErai

1 z 3 5 6 7 8

11.5.1 Butas Nr. I 41,01 24023,5 1102,0 440,5 440,8 22040,2

tt.5.2 Butas Nr. 2 51,01 29881,5 1370,? 547,9 548,3 27414,6

I1.5.3 Butas Nr. 3 43,O2 25200.9 ll56j0 462,0 4624 23t20,5
i 1.5.4 Butas Nr. 4 41,91 24550,7 tt26,2 450,1 450,5 22523,9

11.5.5 Bulas Nr. 5 41,9 1125,9 450,0 450,4 22518,5

I1.5.6 Butas Nr. 6 50,74 29',723,3 1363,5 27269,5

I L5.7 ButasNr.7 1158,7 463,t 463,5 23t74,2

11.5.8 Butas Nr. 8 42,07 246M,4 1130,5 451,8 22609,9

11.5.9 Butas Nr. 9 41,83 24503,9 | 124,0 449,6 22480,9

ll.5.t0 Butas Nr. l0 30150,9 1383,1 2766t,8

11.5.11 Butas Ni. 11 43,65 25570,0 t1,73,0 468,8 469,2 23459,\

ll.5.l2 Buts Nr. 12 41,81 24492,1 t123,5 449,0 449,4 22470,2

11.5.13 Buras Nr. 13 42,11 24667,9 1131,6 452,6 226314

I1.5.14 ButasNr. t4 43,21 25312,2 1161,1 464,1 464,5 23222,6

11.5.15 Butas Nr. 15 48,61 28475,5 1306,2 26124,7



t t.5.16 Butas Nr. 16 24175,8 1109,0 443,6 22180,0
11.5.17 Butas Nr. l7 41,1 1120,6 447,9 448,2 224tt,l
l l.5.18 Butas Nr. 18 25335,7 1162,2 464,5 464,9 232U,1
11.5.19 Butas Nr. t9 49,6 2905s,5 1332,8 532,7 26656,8
1i.5.20 Butas Nr. 20 42,07 24644,4 1130,5 451,8 22609,9
tt.5.2l Butas Nr. 21 4t,59 24363,3 i 7,6 446,7 447,0 22351,9
tr.5.22 Bufas Nr. 22 43,06 25224,4 tt57,l 462,5 462,8 23142,0
11.5..23 Bulas Nr. 23 49.05 28733,3 1318,1 526,8 527,2 2636r,2
11.5.24 Butas Nr. 24 40,96 2]oq4,z 1100,7 439,9 M0,3 220t3,4
Iiviso: 1.060,0 620.955,6 28.484,6 11.384,7 11.393,8 569.6924

12. I vesticijq ekonominio naudingumo lvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas ivertinamas vadovaujantis Tvarkos ap?So 25 punktu.

Faktines ir normines Silumos sqnaudos

Pastato atnauiinimo

. . _ ltuiq pastaba: pagal planuoj:tmus realius (ne sertifikato duomenis) sutaup),rnus projekto
atsipi*imo laikas atitinka 1 1 .4 punlte rurodlt4 orientacjni kredito termina.

_ Projekto ekonomids naudingumas remiasi sqlyga, kad biisto sivininkai po atnaujinimo
mokes ne maziau kaip 10 proc. maZiau. Likg Silumos sutaup)arai bus naudojami investicijq
grazinimui per kedito grqzinimo laikotarpi. Konlcetus Silumos vartojimo paiidatinimas tarp
iildymo, investicljq ismokejimo ir sutaupymq pateiktas Zemiau esandiuose grafikuose.

180,0

" 150,0
E
> 14q0
3r 120,0

.E 
loqo

i 80,0

: 60,0

5 ao,o

0,0

Ssildymas !rlnvesiicijq ilmok€jimas nsutaupvmas

Atsipirkino laikes pasalb€ndrejainv€srioijq
sum4 (bendrasis), metai

Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas iS tenaruiu
inv€sriciiLt sumos alemus vatsrybe. parama, meiar

r4,2 8,3
II paketas 15,1 8,9

Metai 2010 20rl 2012 Nonniniai
Silumos s4naudos sild.i,rnui. MWh r58,08 t65,47 130.97 1741
Dienolaipsniai 3385,5 3348,2 3956



Pastaba: pimo paketo nauda vartotojui mazesne negu l0 proc. del pdemoniq Siame pakete gausos.

Kredito laikotarpis didesnis negu rnaksimalus lengvatinio kedito laikotaryis.

Pastato atnauiinimo priemoniq paketas II
180,0

" 160,0
E
> 14q0
3:120,0

€ 1oo,o

i 80.0

: 4o,o

- 2o,o

0,0

Priei modernizacije

sSildymas shvest'cijqi(mokejimas tSutaupymas



PA.STATO ENERGINIO hIAUDINGUMO
SERTIIFII(ATAS

Nr. KG-0'132-1226

7396-5003-0016Unikalus pastato Nr.:

Pastato aclresas: Laisvds g. 5c, Rokiskis, Rokiskio r. sav.

Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namat

Pastato naudingasis Plotas: 1122,85 m2

Pastatq energinio naudingumo klasifikavimas i klases':

t A++ klase vra laikoma auksdiausia, nurodo energijos treveik

nevarlojanii paslate, G klase nu.odo energiskai neelekiyvq pasialE

Skai6iuojamosios suminds energijos sqnaLrdos vlenam

kvadraliniam metrui pastato naudingojo ploto:

Nustatyta pastato energlnio
naudingumo klase:

F

320,90 kwh/(m2xmeta0

paSnn,lin:s pu"tato Sitdymui naudojamas Silumos Saltinis: ilumos tinklai, automaiinis
reguiiavimas

Energijos sanaudos pastato aildymui: 278,85 kwh/(m'?xmetai)

Sertif ikaio isdavimo data: 2013-05-27

2023-05-27Sertif ikato galiojimo terminas:

Sertifikatq
isdavd ekspertas

Atestalo
Nr.0132

.. 1..#/ 1 t'onu *oi"tt""u

|.-
@
co

(a

Skaidiavimal altikti pagal STR 2.01 O9:20o5 reikalavimus. Senifi kaiq regiskas skelbiamas www-spsc.I



Pastato energijos sqnaudq skaiiiaviho rezultatai

Priedas prie seriifikalo Nt.KG 0132-1226

Eit_

Nr.
Energijos sqnaudq apib[dinimas Skai6iuojamosios

energijos sqnaudos
kvadraiiniame metre
pastalo naudingojo
ploto per metus,

kW lV(m,xmelai)

Silumos nuostoliai Der pastato sienas 89,3:

2 Silumos nuostoliai per paslalo stogq 37,12

3 Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojas;su isorc 0,0c

4 Siluros nuostoliai per paslato perdangas virS negldomq risirl ir pogrindziq 15,60

5 Silumos nuostoliai per atilvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,0c

per gdndis ant grunlo 0,0c

5.2 " per horizontaliai pakasdiuose apailtinias gfindis ant grunto 0,0{

5.3 - per vertikaliai pakrasdiuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00

5.4 - pervertikaliai k hodzontaliaipakrasBiuose apalllintas grindis anl grunlo 0,00

5.5 - per Sildomo rlsio alitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00

6 Silumos nuostoliai per paslato langus 39,61

7 Sjlumos nuosioliaiper paslato isorines jeiimo duris, neiskaitanl nuostoliq ddl 1,19

B Silumos nuosiolial per paslato ilginius Siluminius tiiteLius 39,51

I Silumos nuostoliaiddl i6oriniq iejimo dunl varslymo 0,68

10 Energijos sanaudos pastato vedinimui 24,O4

11 Silumos nuostoliai del virsnormines isores oro infilraciios 30,12

12 Silumos pritekejimai i pastale i5 isores -23.12

Vidiniai 5ilumos issiskyrimai pastate

14 Elektros 6n6rgiios suvartojinas pastate 21,OO

15 Energios sEnaudos karslam vandeniui ruoiti 21,O5

16 Energijos sqnaudos pastato Sildymui 274,45

17 Pastaio sumin6s energijos senaudos 320.90

18 Silumos pritekejimaj i pastatq (papildoma in{ormacija)

Pastatq energinio naudingumo serlif ikav jmo ekspertas:

l ona Koleliene. atestalo N'.0132 1 /f ,



Priemoniq pastato energlnidm naudingumui gerinli ivertinimas

Priedas prie seriiiikato N |.KG-A132-1226

Pasiaiq energinio naudingumo sertif ikavimo ekspertas:

llona Koje ie1e, atesralo Nr.013z l4't

Eit.
Nr,

Priemones pavadinimas pastalo energiniam naudingumui
gorinti

Energijos kiekis,
galimas sutaupj,,li

kvadratiniame meke
pastato naudingojo

plolo per metus,
idiegus priemone,

kW h4mz meiai)

Energijos dalis nuo
clabartiniu metu

pastalo
suvartojamo

enorgijos k'ekiq
galima sulaupyti
idiegus priemonQ

1 Pastato sienq ap6ill'nimas taip, kad vis'l sienq Eilumos
perdavimo koelicientas atiliktq normq reikalavimus

74,75 o,21

2 Pastato srogq apsillinimas iaip, kadvisq srogq silumos
perdavimo koeticientas atitiktq normq reikalavimus

29,92 0,08

3 Paslato perdangLt, kurios ribojasi su isore, apsi'tinimas laip,
kad visr.l pedangq, kurios ribojasi su isore, silumos perdavimo
koeiicientas atiliKu nomu reikalavimus

Pasialo p€.dangq vils n€aildomq risiq ir pogdndiili
dpsiltinimss taip, kad visq perdangq viri neiildomq tusiq k
pogrind:iq Silumos perdavimo koeficienias atitiktq nomq

4,34 0,01

5 Pasiato gdndq ant grunto apsillinimas taip, kad jq Silumos
perdavimo koeficientas atitiKq normq reikalavimus

0 Hoizonlaliai pakfasaiuose apslltintq gdndq ant grunto
apgiltinimas taip, kad iq iilumos p€rdavimo koelicientas atitjktq

7 Vortikaliai pakrasaiuose apiillintq g ndq anl grunlo apsillinimas
taip, kad jq Silumos perdavimo koelicientas aliiikt't nomq

E Vertikaliai ir horizontallai pakrasaiuose apailtintq grlndq ant
g.unlo aps'llinimas taip, kadjq ailumos perdavimo kosficientas
alitikiu normu reikalavimus

9 Sildono dsio atituarq, kurios ribojasisu gruntu, ap6illinimas
taip, kadjq ailumos perdavimo koefici€ntas aiiliktq nomq

10 Prslaro langq keitimag langals, atilrnkanaia,s norT . o,u

1l Pastato isoriniq iejimo durLl keitimas dunmis, atilinkanaiomis 0,00 0,oc

12 Pastalo kar6io vandens ruoSimo sistemos rekonsiravimas:
karStas vanduo ruosiamas pastaio Silumos Dunkte su
automatiniu feguliavirnu arbalrengiama kita tokio pat
elekt!.r'umo kaip Silumos punkto su aulomatiniu reguliavimLl

0,00 0,0(

13 Viso pasiaio patalpu Sildymo reguliavimq apimandiq Sildymo
sisismos reguliavimo ilaisq jrengimas. Termostatiniq sildymo
prietaisq ventiliq kpatalpq alba isores termosiato

32,14 0,0!

Silumos Sallinio keilimasi paslalo Sildymas pajonqiamas pfe
Silumos tinklu s! aulomaliniu ailumos saltinio reguliavimu arba
prie kiio analogisko efektyvumo 6ilumos Sal|nio

0,00 o,0c

13 ir 14eiluteje l$/ardl,tq piemoniq idiegimas 32,14 o,0s


